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Genehmigungsstatik eingearbeitet
Fundamente verbreitert im Bereich des Klinkers im EG
Positionsanpassung Pumpensumpf
Durchbrüche angepasst
Durchbrüche ergänzt
Fundament verbreitert.
S+D Planung angepasst
Allgemeine Planfortschreibung
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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des
Tragwerksplaners sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Ausführungspläne sind nur gültig mit allen Plänen und Gutachten der Fachplaner.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Projekt LPH Gewerk Plannummer Status Index Plantyp Planbezeichnung

Planersteller BlattgrößeMaßstab Datum Plannummer Index

FRWE _ AR 0300 V B5 _ _ _ _ _ _GR Gründung gesamt

BAUHERR
Stadt Ennigerloh
Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh

Gründung gesamt
Achse 1-9 Gründungsplanung

OBJEKTPLANUNG UND BAUÜBERWACHUNG
kplan AG
Eiserfelder Straße 316, 57080 Siegen, www.kplan.de

BAUVORHABEN
Neubau Feuer- und Rettungswache Ennigerloh
Bergstraße 2, 59320 Ennigerloh

PROJEKTBEZUGSKOTE
± 0,00 = 97,80 m ü. NHN = OK FFB EG
Alle Brüstungen bezogen auf OK FFB

1:50 Bck, Ach 2,350x841 030007.10.2025 B
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Referenz vom 10.04.2026

Schutzvermerk nach DIN 34 und Prüfpflicht nach VOB Teil B  §3 Abs. 3 beachten.
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N-RW-01
DN100 Strangbezeichnung N-RW= Notentwässerung Regenfallrohr 

Strangbezeichnung RW= Regenfallrohr 

Schmutzwasser-Grundleitung
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Strangbezeichnung SW= Schmutzwasserfallrohr 

Regenwasser-Grundleitung

Legende: Grundleitungen

Hinweis: Grundleitungen

Die Schnittstelle zwischen den Grundleitungen des Gebäudes und den 
Außenanlagen befindet sich 1 m außerhalb der Gebäudekante.
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