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TB-Verstärkung Monitore angepasst, TB-Verstärkung Regale entfernt, RWA-Taster in TRH 03 steuert beide Sattellichtbänder
(Lerntreppe und Lichthof)

Lüftungstaster für RWAs ergänzt, Brandschutzertüchtigungen für F107.2, T1.108.1, T1.110.1 ergänzt, T1.107.2a: Anmerkung
Brandschutz und FLTS wieder ergänzt

SuD-Planung HLSE vom 13.06.25 und Anmerkungen BODE vom 17.03.26 eingearbeitet, Bodentürstopper für BA 1 farblich
positioniert, Whiteboards dargestellt, 108/110.1: Mülltrennsystem verschoben

121: Entfall der Brandschutzanforderung der Flurwände und Türen, SPH, TRH 01, 122, 126/127: Darstellung der HEA-Träger
(s. Statik), TRH 02: Ergänzung nicht tragender UZ, 115-117: Ergänzung Mauwerkspfeiler (s. Statik), 107.1: Flurwand in F60
ausführen, 103/4/6/15/16/17: Kernbohrfelder einzuhaltender Mindestabstand markiert, Kernbohrung pink statt grün bemaßt

Abbruch BST-Schächte, neue Schächte aus Trockenbau, Einarbeitung der aktuellen SuD-Planung vom 02.07.26

Maria-Frieden-Schule, Coesfeld -
Modernisierung und Erweiterung einer
Grundschule

Projekt:

Kleine Heide 38
48653 Coesfeld

Planinhalt: Projektkürzel: Leistungsphase: Maßstab:

Planname: Index:

GR-OG-50 x

1:50AusführungsplanungMFS A

Grundriss Obergeschoss

Bauherr:

Stadt Coesfeld

Markt 8
48653 Coesfeld

Nutzer:

Maria-Frieden-Schule

Kleine Heide 38
48653 Coesfeld

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
STG - Steigung (H/T)
IP - Innenputz
SBx - Sichtbeton, x=Klasse

MIWO - Wärmedämmung
Mineralwolle

GA - Glasausschnitt Türen
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
DS - Dichtschließend
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät

GK - Gipskarton
RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
DFU - Dehnfuge
SO - Sonnenschutz
BF - Bohrfeld
RA - Rohrachse / Mitte Kernbohrung

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RB - Rohbau
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

Feuerwiderstand - 30 Min. =
feuerhemmender R.-abschluss

Feuerwiderstand - 60 Min.

Feuerwiderstand - 90 Min. =
feuerbeständiger R.-abschluss

Brandwand

Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2

Rettungsweg

Bauart Brandwand

KBD - Kernbohrung Decke

KBB - Kernbohrung Boden

N

Hinweise:

BRH = OKFF bis OK Brüstung Roh

OKF EG Neubau, Bestand, Sporthalle
= ± 0,00 = +88,43 NHN

OKF OG Neubau, Bestand
= +3,06 = 91,49 NHN

Übersichtsplan:
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Legende - Trockenbau:

Wandqualitäten Wandqualitäten
li.IM - lichtes Installationsmaß
Schallschutz siehe Schallschutzpläne und Schallschutzgutachten
Wandbelag siehe Boden- und Wandübersichten
Siehe auch Raumakustikgutachten (ITAP)

GK Schachtwand, CW 75,
einseitig 2-lagig GK 12,5 mm
GK Installationswände d=250 - 450 mm, verlascht,
2 x CW 50, beidseitig 2-lagig GK 12,5 mm

GK Wand d=200 mm, CW 150,
beidseitig 2-lagig GK 12,5 mm

GK Vorwand, CW 75,
einseitig 2-lagig GK 12,5 mm

GK Wand 125 mm, CW 75,
beidseitig 2-lagig GK 12,5 mm
GK Wand d=150 mm, CW 100,
beidseitig 2-lagig GK 12,5 mm

TP Trockenputz aus GK Platten
1-lagig 12,5 mm, d= 14,5 bis 40 mm

Trockenbauverstärkung
TBV= Trockenbauverstärkung in Wänden
TBV-S = Monitor bei Whiteboards:
Breite 200 cm, Höhe 110 bzw. 150 cm (EG bzw. OG),
EG: UK 1,50m OKFF, OK 2,60m OKFF
OG: UK 1,50m OKFF, OK 3,00m OKFF
TBV-K = Standard-Klappliege:
Breite 200 cm, Höhe ca. 70 cm OKFF
TBV-TK = Teeküche:
Breite 400 cm, Höhe ca. 100 cm ab 130 cm OKFF
TBV-M = Monitor Verwaltung:
Breite: 100cm, Höhe ca. 100 cm ab 125 cm OKFF
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6 x Schülertische B/T/H - 50/70/64 cm
2 x Trapeztisch B/T/H - 160/80/64 cm
12 x Schülerstühle H=38 cm (Größe 4 rot)
1 x Whiteboard magnetisch B/H 250/150 cm

4 x Trapeztisch B/T/H - 160/80/71 cm
12 x Schülerstühle H=43 cm (Größe 5 grün)
1 x Whiteboard magnetisch B/H 250/150 cm
3 x Halbregale, geschlossen B/H/T - 100/85/45

Systemmöbel

Stuhlhöhe 38cm Größe 4 rot

Stuhlhöhe 43cm Größe 5 grün

27 x Schülertische B/T/H - 50/70/64 cm
27 x Schülerstühle H=38 cm (Größe 4 rot)
1 x Lehrertisch B/T - 140/80 cm,
höhenverstellbar
1 x Lehrerstuhl, höhenverstellbar27 x Schülertische B/T/H - 50/70/64 cm

27 x Schülerstühle H=38 cm (Größe 4 rot)
1 x Lehrertisch B/T - 140/80 cm,
höhenverstellbar
1 x Lehrerstuhl, höhenverstellbar

27 x Schülertische B/T/H - 50/70/71 cm
27 x Schülerstühle H=43 cm (Größe 5 grün)
1 x Lehrertisch B/T - 140/80 cm,
höhenverstellbar
1 x Lehrerstuhl, höhenverstellbar

27 x Schülertische B/T/H - 50/70/71 cm
27 x Schülerstühle H=43 cm (Größe 5 grün)
1 x Lehrertisch B/T - 140/80 cm, höhenverstellbar
1 x Lehrerstuhl, höhenverstellbar

27 x Schülertische B/T/H - 50/70/71 cm
27 x Schülerstühle H=43 cm (Größe 5 grün)
1 x Lehrertisch B/T - 140/80 cm,
höhenverstellbar
1 x Lehrerstuhl, höhenverstellbar

2 x Tisch, rund D/H - 70/71 cm
14 x Polsterhocker, rund D/H - 45/41 cm

4 x Tisch, eckig B/T/H - 90/90/71 cm
2 x Tisch, rund D/H - 70/71 cm
6 x Polsterhocker, rund D/H - 45/41 cm
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Trockenbau
TBV= Trockenbauverstärkung in Wänden
TBV-S = Monitor bei Whiteboards:
Breite 200 cm, Höhe 150 cm, UK 1,50m OKFF,
OK 3,00m OKFF
TBV-K = Standard-Klappliege:
Breite 200 cm, Höhe ca. 70 cm OKFF
TBV-W = Waschtischplatte
Höhe 30 cm, OK 0,75m OKFF

4x Polstermatten
L/B ca. 1,05x0,85

Schrankwand [Gew. Tischler]
s. Detailplanung DE-MOE-03-25
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BESTAND OKFF OG NEU = +3,06 = 91,49 NHN

BESTAND OKRD OG = +2,96 = 91,39 NHN

NEUBAU OKFF OG = +3,06 = 91,49 NHN

NEUBAU OK ATTIKA = 
+3,64 = 92,07 NHN

+/- 0
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OK Attika Fertig=
+3,66 = 92,09 NHN OK ROH= +3,46
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102 - TRH 1

121 - Flur

101 - Förderraum 1

103 - Lernraum 1a 104 - Lernraum 1b 106 - Lernraum 1c

112 - TRH 2

107.1 - Lernraum 3a 107.2 - Förderraum 6 108 - Lernraum 3b 109.1 - Lernraum 3c

109.2 - Förderraum 5

110.1 - Lernraum 4b

110.2 - Förderraum 4

111 - Lernraum 4c113 - Gruppenraum 3114.1 - Lernraum 4a115 - Lernraum 2c116 - Lernraum 2b117 - Lernraum 2a

118 - Förderraum 2

119.2 - WC M 119.1 - WC M Vorraum

120.1 - WC J Vorraum

120.2 - WC J

105 - Aufzug

124 - Drachenhöhle/Lehrm.

125 - WC M

126 - Beh. WC

127 - WC J

128 - PuMi

129 - Förderraum 7

122 - Lernbereich 1

123 - Lernbereich 2

NF:  24,55 m2

U: 19,91 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

101 - Förderraum 1 102 - TRH 1

121 - Flur

103 - Lernraum 1a 104 - Lernraum 1b 106 - Lernraum 1c 112 - TRH 2107.1 - Lernraum 3a 107.2 - Förderraum 6 108 - Lernraum 3b 109.1 - Lernraum 3c 109.2 - Förderraum 5 110.1 - Lernraum 4b 110.2 - Förderraum 4 111 - Lernraum 4c 113 - Gruppenraum 3

116 - Lernraum 2b 117 - Lernraum 2a 118 - Förderraum 2 119.2 - WC M119.1 - WC M Vorraum 120.1 - WC J Vorraum 120.2 - WC J

105 - Aufzug

124 - Drachenhöhle/Lehrm. 125 - WC M 126 - Beh. WC 127 - WC J 128 - PuMi

129 - Förderraum 7

122 - Lernbereich 1 123 - Lernbereich 2

130 - TRH 3

114.2 - Förderraum 3

114.2 - Förderraum 3 115 - Lernraum 2c

114.1 - Lernraum 4a
NF:  33,16 m2

U: 44,2976 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: BWS 11
WA: SB; WV
DE: GKL; FRI

NF:  69,91 m2

U: 35,2294 m
LH: 3,00
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  68,44 m2

U: 33,3884 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  67,88 m2

U: 33,24 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  71,12 m2

U: 33,76 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  35,59 m2

U: 25,43 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  66,02 m2

U: 33,24 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: ANS; WS
DE: RDA

NF:  70,49 m2

U: 33,60 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  26,99 m2

U: 21,55 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  70,29 m2

U: 33,54 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: ANS; WS
DE: RDA

NF:  26,99 m2

U: 21,55 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  70,66 m2

U: 33,644 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  2,72 m2

U: 6,60 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: ---
WA: FLS
DE: BST

NF:  79,71 m2

U: 72,0006 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: ANS; WV
DE: GKL; FRI

NF:  19,91 m2

U: 30,1908 m
LH:
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: BWS 11
WA: ANS
DE: GKL; FRI

NF:  67,01 m2

U: 34,618 m
LH: 3,00m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  66,26 m2

U: 32,85 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  65,82 m2

U: 33,815 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  23,61 m2

U: 19,475 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  8,34 m2

U: 11,55 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  5,33 m2

U: 9,38 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  4,65 m2

U: 8,66 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  10,63 m2

U: 13,77 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  52,37 m2

U: 30,00 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: ANS
DE: GKL; FRI

NF:  11,57 m2

U: 19,19 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  7,98 m2

U: 11,32 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKF

NF:  8,62 m2

U: 14,68 m
LH: 2,50m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  3,97 m2

U: 9,65 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: FLS 11
WA: ANS; FLS
DE: GKG

NF:  16,58 m2

U: 16,80 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: ANS; WS
DE: GKL; FRI

NF:  177,91 m2

U: 121,3979 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11; LIN 11
WA: IPG; ANS; WV
DE: GKL; FRI

NF:  148,07 m2

U: 77,18 m
LH: ca. 2,90m
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: PAK 12; LIN 12
WA: IPG; ANS; WV
DE: GKL; FRI

NF:  23,29 m2

U: 22,25 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  66,26 m2

U: 32,85 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

NF:  71,12 m2

U: 33,76 m
LH: 3,00m
RD: 3,28m ü. OKFF
BO: PAK 11
WA: IPG; ANS; WS
DE: RDA

130 - TRH 3
NF:  18,83 m2

U: 22,06 m
LH:
RD: 3,23m ü. OKFF
BO: BWS 12
WA: SB
DE: GKL; FRI
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Rauchabzug Aufzugschacht (EnEV Kit)
Freier Querschnitt mind. 0,07 m²
(2,5% von 2,72 m²) Größe Vorabzug
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Mind. 1,20 i.L.
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Mind. 1,20 i.L.
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Treppenraum
öffenbares Fenster > 0,50m²
manuell bedienbar vom Podest

Mind. 1,20 i.L.
Max. 1,35 i.L =
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Planung WC-Anlagen
siehe Detailplanung WC-
Abwicklung.
,,MFS A DE-WC-3-25''

Planung Treppe und
Treppenraum siehe
Detailplanung Treppen:
,,MFS A DE-TRH-2-25''

Planung Treppe und
Treppenraum siehe
Detailplanung
Treppen:
,,DE-TRH-01-1/2-20''

Dachausstieg siehe
Plan "MFS A DE-DAU-01-25''

Planung Fenster siehe
Detailplanung Fenster:
,,MFS A DE-FEN-1-5''

Planung RWA
siehe Detailplanung RWA.
,,MFS A DE-RWA-BST-02-10''

Planung Möblierung siehe
Detailplanung Möblierung:
,,MFS A MOE-OG1-50''
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RR DN 100RR DN 100RR DN 100

RR DN 100RR DN 100

RR DN 100

Die lichten Breiten der
Treppe müssen

aufgemessen werden!

UZ=30/75
UKUZ=OKFF OG +2,76

KIESSTREIFEN ≥ 50cm

Extensive Dachbegrünung
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Berücksichtigte Planstände Fachplaner:

Brandschutz:
BSK- Anpassung vom 04.11.2025 - Genehmigung fehlt (Abstimmung ist erfolgt)

HLSE:
250612_MFS_8-HLSEN-KOP-OG1-N-00-VA_BODE - Koordinationsplanung
250612_MFS_8-HLSEN-KOP-OG1-S-00-VA_BODE
250612_MFS_8-HLSEN-SuD-OG1-N-00-VA_BODE - Schlitz -und Durchbruch
250612_MFS_8-HLSEN-SuD-OG1-S-00-VA_BODE
250411_MFS_5-EN-GRR-OG1-N-02-FB_BODE - Elektro
250411_MFS_5-EN-GRR-OG1-S-02-FB_BODE
250411_MFS_5-EN-GRR-OG1-BMA-ELA-N-02-FB_BODE - BMA
250411_MFS_5-EN-GRR-OG1-BMA-ELA-S-02-FB_BODE
241017_MFS_5-EN-GRR-OG1-BS-FuR-01-VA_BODE - Blitzschutz
250605_MFS_8-H-GRR-OG1-S_FBH-00-FA_BODE - Heizung
250228_MFS_5-H-GRR-OG1-N_FBH-01-FS_BODE
250228_MFS_5-H-GRR-OG1-N-01-FS_BODE
250228_MFS_5-H-GRR-OG1-S-02-FS_BODE
250228_MFS_5-L-GRR-OG1-N-01-FS_BODE - Lüftung
250228_MFS_5-L-GRR-OG1-S-01-FS_BODE
250610_MFS_8-L-GRR-OG1-N_DS_RLTA-02-FA_BODE - RLTA
250610_MFS_8-L-GRR-OG1-S_DS_RLTA-03-FA_BODE
250228_MFS_5-S-GRR-OG1-S-02-FS_BODE - Sanitär
250228_MFS_5-S-GRR-OG1-N-01-FS_BODE

Statik:
66.2653-M-F-Schule-PS5g-EG-Anbau-geprüft 2024-11-14
66.2653-M-F-Schule-PS6c-EG-Anbau Spielraum-geprüft - 2025-08-12
66.2653-M-F-Schule-PS7b-EG-Umbau - 2024-09-26
66.2653-M-F-Schule-PS8i-OG-Anbau-geprüft - 2025-02-10
66.2653-M-F-Schule-PS9d-OG-Sporthalle - 2026-06-23
66.2653-M-F-Schule-PS10b-OG - 2024-09-24
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DF aktivieren

verschl. DF
Kontr.Statik
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GEFÄLLE ≥ 2%

Dachfläche über OGS
Dämmung PIR - WLS 023
Alukaschiert (z.B. BauderPIR FA G20)
Gefälle: 2,00%
min. Höhe: 60 mm
max. Höhe: 260 mm
mittl. Dicke: 152,1 mm
Mindesthöhe unter Gully: 60 mm.

Hier WD WLS 035
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3 Motoren, 1 Steuerung

4 Motoren, 1 Steuerung 3 Motoren, 1 Steuerung

Treppenraum - Kein
Sonnenschutz

1 Motor, 1 Steuerung

Alle Bestandsmaße sind Zirka Maße und zwingend vor Ort zu prüfen!

Treppenraum - Kein
Sonnenschutz
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Brüstung Bestand aufmauern auf OK = OKFF+ 58Brüstung Bestand aufmauern auf OK = OKFF+ 58Brüstung Bestand aufmauern auf OK = OKFF+ 58
Brüstung Bestand aufmauern

auf OK = OKFF+ 58
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Raum offen
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vor öffenbaren Elementen Absturzsicherung (Glas) = min. 1,10m v. OKFF

optional Schacht
+ teilw. BD
verschl.

Neu-Abbruch aller
nichttragenden Wände im
WC Bereich

Schrank

Angaben Aufzug
siehe KG

KS/2000

KS/1800

KS
/18

00

Wenn Bestandswand Mauerwerk,
dann diese Wand in KS, sonst als
GK-Wand

Au
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90

Treppenlauf
Mind. 1,20 i.L.

Befestigungsseite
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RR DN 100

RR
DN 100

RR
DN 100

RR
DN 100

RR
DN 100

RR DN 100

RR DN 100

Hinweise beachten!
Prüfung durch IBBode notwendig

Prüfung SuD - Planung durch LLA
Genrell ist eine Prüfung der Vollständigkeit und der
Maßangaben durch IB Bode erforderlich

Schlitz oder Durchbruch durch LLA angepasst
Einarbeitung durch IBBode notwendig

Die Lage der Texte der Schlitze und Durchbrüche
sowie deren Vermaßung erfolgt erst im finalen
Stand der SuD - Planung!

RR
DN 100

RR
DN 100

RR
versetzt

Dusche
mit Bodeneinlauf
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Garderobe + Schuhfächer

Garderobe + Schuhfächer
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Tornisterfächer

RWA NEU

Neuer Ausschnitt

RWA NEU
Neuer Ausschnitt

Planung Möblierung siehe
Detailplanung Möblierung:
,,MFS A MOE-OG1-50''

Holz 6/18 und WD 18 cm!!!
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Holz 6/24 und WD 24 cm!!!
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6/2
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RWA NEU

RWA NEU

Planung Lichthof inkl.
Sattellichtband,
Innenfenster siehe Plan
MFS A DE-LICHTHOF-20'
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Hauptentw.: 0,85 l/s
Notentw.: 2,23 l/s

Hauptentw.: 1,08 l/s
Notentw.: 2,82 l/s

Hauptentw.: 0,89 l/s
Notentw.: 2,32 l/s

Hauptentw.: 0,69 l/s
Notentw.: 1,79 l/s

RWA NEU RWA NEU

RWA NEU RWA NEU

RWA NEU RWA NEU

RWA NEU RWA NEU

Planung Treppe Forum
inkl. Sattellichtband,
Innenfenster siehe Plan
DE-TRE-FORUM-20
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Alu-Innenfenster F30 in F30 GK-Wand
BRHGK = OKFF + 42 cm / Öffnungshöhe = 2,34 m

Alu-Innenfenster F30 in F30 GK-Wand
BRHGK = OKFF + 42 cm / Öffnungshöhe = 2,34 m

F30 FESTVERGLAST
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TPTP
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TP
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Innenseite F30

Brandwand bis Attika

1 Taster für motorbetriebenes
Fenster RWA TRH3
1 Taster Für RWA in den Lichtbändern
Spieltreppe und Lichthof

Für 2 x RWA TRH 1

Fü
r m

oto
rb

etr
ieb

en
es

Fe
ns

ter
 R

W
A 

TR
H3

verschl. DF
Kontr.Statik

Für 2 x RWA Raum 121 - Flur

Für 2 x RWA TRH 1
Für 2 x RWA Raum 121 - Flur
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Für 2 x RWA
Lernbereich 1

Multifunktional
genutzte Zone,
Linoleum, Farbe

nach Abstimmung
Architekt

Einbau einer CO2-Ampel

Einbau einer CO2-Ampel

Einbau einer CO2-Ampel

Einbau einer CO2-Ampel

Überströmungs-
öffnung Tür
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öffnung Tür
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TP
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HEA 140

HEA 140

Brandschutzänderungen sind
noch nicht genehmigt !
(Entfall Brandschutzvorhang,
Bypasslösung, etc.)

Vertikaler Brandsperre
bis zum Mauerwerk
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Vertikaler Brandsperre
bis zur DWD-Platte

Vertikaler Brandsperre
bis zur DWD-Platte

FLTS FLTS

FLTS

FLTS
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Planung RWA
siehe Detailplanung RWA.
,,MFS A DE-RWA-BST-01-10''

Planung Lichtkuppel
siehe Detailplanung RWA.
,,MFS A DE-RWA-BST-03-10''
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Einbau WB
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Stahlumfassung in
SB3 Wand:
Spiegelbreiten 50/65
(BS/BGS)

Verstärkte Profile
Trockenbau
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IPIP

IP

IPIP
IP IP

MD: Anschluss F30
beachten

MD: Anschluss F30
beachten
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Wozu TB-Wände?
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Bodenschlitz
UK=ca. 2,83 ü. OKF

Holz-Innenfenster in GK-Wand
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Detailplanung Treppe siehe
,,DE-TRH-02-20''
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Holz-Innenfenster in GK-Wand
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4 x Trapeztisch B/T/H - 160/80/71 cm
12x Schülerstühle H=43 cm (Größe 5 grün)

Garderobe + Schuhfächer

1 x Whiteboard magnetisch B/H 250/150 cm
3 x Halbregale, geschlossen B/H/T - 100/85/45

Trockenbauplatte an
OSB

Trockenbauplatte
an OSB
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SB

Stütze spachteln
Stütze spachteln

Stütze spachteln

Stütze spachteln

Stütze spachteln

Trockenbauplatte an
OSB

Trockenbauplatte
an OSB

1 Lüftungstaster für RWAs
und 1 Verschattungstaster
für Lichtband Spieltreppe,
Montagehöhe: ca. 1,40m
OKFF

FL
TS

FL
TS

Mülltrennsystem
[Gew. Tischler]

Anschlüsse für
Lademöglichkeiten für iPads, am
besten im abschließbaren
Schrank

nichttragender Unterzug,
Anschluss mit eingeklebter
Bewehrung in die seitl.
Unterzüge, Betonieren durch
Löcher in der Decke
[Gew. Rohbau]

HE
A 

12
0

HE
A 

12
0

HE
A 

12
0

HE
A 

12
0

HEA 120

HE
A 

18
0

HEA 120

HEA 120

HEA 120

HE
A 

18
0

HE
A 

18
0

HE
A 

18
0HEA 120

HEA 120

HEA 120

HEA 120

genaue Position und Befestigung
der HEA-Träger gemäß Statik, s.
Detail DE-DA-RWA-BST-02Planung RWA TRH 01

siehe Detailplanung RWA.
,,MFS A DE-RWA-BST-01-10''

genaue Position und Befestigung
der HEA-Träger gemäß Statik, s.
Detail DE-DA-RWA-BST-01

Planung Aufzug
siehe Detailplanung.
,,MFS A DE-AZU-25''

F60-Wand herstellen (gemäß
Türzulassung, lt. BSK nur F30)
[Gew. TB]

zwingend den Abstand
von 5 cm zwischen
Kernbohrfeld und

Dachfenster einhalten

zwingend den Abstand
von 5 cm zwischen
Kernbohrfeld und

Dachfenster einhalten

zwingend den Abstand
von 5 cm zwischen
Kernbohrfeld und

Dachfenster einhalten
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Kernbohrfeld und
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zwingend den Abstand
von 5 cm zwischen
Kernbohrfeld und

Dachfenster einhalten

zwingend den Abstand
von 5 cm zwischen
Kernbohrfeld und

Dachfenster einhalten

RWAs SPH gesamt geometrische
Fläche von 3,8 qm

RWAs 121 gesamt geometrische
Fläche von 0,8 qm

RWAs TH 01 gesamt
geometrische Fläche von 1,0 qm

RWAs 121 gesamt geometrische
Fläche von 1,78 qm
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Bemaßung
Kernbohrfelder grün,

Bemaßung
Kernbrohrung pink)
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Kernbohrfelder grün,
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Kernbrohrung pink)
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