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RLT Schacht hinzugefügt, Abhanghöhe Beratung verändert

Aufzugschacht vergrößert, Wand Treppenhaus verschoben, Achse 7 verschoben und angepasst, Achse 4 verschoben und
angepasst, Achse D verschoben und angepasst, Schachtstege auf 50cm verbreitert, Installationsvorwände angepasst, Fenster
entfernt, Treppenhaus Süd Außenwand verschoben 6cm Innen, Putz entfernt, Außenwand Verschoben, Treppenhaus Nord
Außenwand verschoben, Putz entfernt, Treppenhauswand Nord verschoben, Tür verschoben, Treppe und Aufzugsschacht
angepasst, Wandstärke Musikraum geändert, Änderung Abhangdeckenhöhe , Wand geänderrt, Rohbau-Öffnungsmaß geändert

Türöffnung Aufzug angepasst, Innenfenster Proberaum geändert, Aufzugsschacht angepasst, Durchbrüche TGA angepasst,
Trockenbauwand geändert

Türöffnung geändert, Wandöffnung Aufzug angepasst

TGA Planungsstand 16.10.2024

Deckenmaterial zu GK geändert, Deckenhöhe geändert, Deckenmaterial geändert, Fenster Treppenhaus angepasst, Tür
1.00.09 angepasst, Türgröße T1.04.08 angepasst, TGA Planungsstand 16.12.2024

Leerrohre, Brüstung Atrium erhöht, TGA S+D Stand 28.02.2025

Bodenbelagsmaterial geändert

Verschiebung Regenentwässerung, Kernbohrung Entwässerung, Dachplanung angepasst, Dachbezeichnung angepasst

Leuchte Treppenhaus

±0.00
±0.00 Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

OKFF ± 0.00
OKRF - 0.00

Änderungsvermerk

Achsen

Schnittführung

WBI  Westfälische Bauindustrie GmbH
engelstraße 49
48143 münster

 telefon 0251 97232-0

PLANCODE

hamannplatz
48157  münster

1. Obergeschoss
Hochbauplanung
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DATUM PLANNUMMERGEZEICHNET PLANGRÖSSE MASSSTAB INDEXPHASE

LP 5 135x125 cm13.02.2024 1:50

Neubau Stadtteilhaus Coerde

PLANINHALT

PROJEKT

DIE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM, JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER
MITTEILUNG, AUCH IM DETAIL, AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE EINWILLIGUNG
IST STRAFBAR UND WIRD GERICHTLICH VERFOLGT !
URHEBERRECHT VOM 9. SEPTEMBER 1965 PARAGRAPH 97F.F. + 106F.F.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.

Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Statikplänen und den Haustechnikplänen gültig.

Ausführung nach DIN 4108 und GEG-Nachweis.

± 0.00 = 56,32 m üNN
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Dämmung
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A
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Bodenbelag

WS Werkstein
P Parkett Hochkantlamelle
FL Fliesen
LI Linoleum
SP Sportparkett
AN Staubb. Anstrich Estrich
RD Rohdecke

Deckenbekleidung

RD Rohdecke
HW Holzwolle
GK Gipskarton Abhang

Wandbelag

RW Rohwand  Beton
AN Anstrich
FL Fliesen
AP Akustikpaneel Holz

feuerhemmende, dicht- & selbstschließende Tür

feuerhemmende Wände

feuerbeständige Wände

Bauart Brandwand

Dach/Decke feuerbeständig

feuerhemmende, rauchdicht- & selbstschließende Tür

feuerbeständige, rauchdicht- & selbstschließende Tür

rauchdicht- & selbstschließende Tür

Rettungsweg dichtschließende Tür

Automatische Schiebetür nach AutSchR

Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Brandschutzanforderungen Fenster mit Anforderung EI30

NGF Netto-Grundfläche

RMH Raumhöhe
 (OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke)

LRH Lichte Raumhöhe
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WD-RE-L
b/h 0,800 / 0,620
OK = UKRD -0,080

WD-RE-L
b/h 0,800 / 0,420

OK = UKRD -0,080

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,635

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,325

WD-RU-L- ⌀0,240
Achse=UKRD -0,615

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,635

WD-RU-L- ⌀0,200
Achse=UKRD -0,635
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WD-RU-S- ⌀0,160Achse=UKRD -0,165

WD-RE-H

b/h 0,400 / 0,230

OK = UKRD -0,240
WD-RU-L- ⌀0,230
Achse=UKRD -0,340

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,340

WD-RU-L- ⌀0,230
Achse=UKRD -0,340

WD-RU-S- ⌀0,180
Achse=UKRD -0,590

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,320

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,320

WD-RE-L

b/h 0,550 / 0,280

OK = UKRD -0,050

WD-RE-L

b/h 0,750 / 0,400

OK = UKRD -0,125

WD-RE-E
b/h 0,500 / 0,200
OK = UKRD 0,000

WD-RE-E
b/h 0,500 / 0,160
OK = UKRD -0,570

WD-RU-L- ⌀0,200
Achse=UKRD -0,165

WD-RU-L- ⌀0,200
Achse=UKRD -0,190

WD-RE-L
b/h 0,800 / 0,420

OK = UKRD -0,080
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WD-RE-H
b/h 0,350 / 0,150
OK = UKRD -0,090

WD-RE-E

b/h 0,400 / 0,200

OK = UKRD -0,020

WD-RE-E

b/h 0,400 / 0,200

OK = UKRD -0,020

WD-RE-E

b/h 0,400 / 0,200

OK = UKRD -0,020

WD-RE-E

b/h 0,400 / 0,200

OK = UKRD -0,020

WD-RE-E

b/h 0,400 / 0,200

OK = UKRD -0,380

WD-RE-E
b/h 0,400 / 0,200OK = UKRD -0,350

WD-RE-L
b/h 0,840 / 0,470
OK = UKRD -0,100

WD-RE-H
b/h 0,390 / 0,220
OK = UKRD -0,080

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,635

WD-RE-E
b/h 0,400 / 0,200OK = UKRD -0,120

WD-RE-H
b/h 0,290 / 0,130
OK = UKRD -0,075

WD-RE-H
b/h 0,350 / 0,200
OK = UKRD -0,075

WD-RE-H
b/h 0,400 / 0,130
OK = UKRD -0,075

WD-RU-S- ⌀0,210Achse=UKRD -0,200 WD-RU-L- ⌀0,280Achse=UKRD -0,510

WD-RU-L- ⌀0,240Achse=UKRD -0,200

WD-RU-L- ⌀0,220Achse=UKRD -0,190

WD-RU-L- ⌀0,280Achse=UKRD -0,510

WD-RE-L
b/h 0,550 / 0,180
OK = UKRD -0,075

WD-RE-L
b/h 0,550 / 0,180
OK = UKRD -0,075

WD-RE-L
b/h 0,550 / 0,170
OK = UKRD -0,080

WD-RE-L
b/h 0,525 / 0,170
OK = UKRD -0,075

WD-RU-L- ⌀0,230
Achse=UKRD -0,165

WD-RU-L- ⌀0,200
Achse=UKRD -0,100

WD-RU-S- ⌀0,210
Achse=UKRD -0,315

WD-RU-S- ⌀0,210
Achse=UKRD -0,285

WD-RU-S- ⌀0,170
Achse=UKRD -0,220

WD-RU-S- ⌀0,170
Achse=UKRD -0,185

WD-RU-S- ⌀0,140
Achse=UKRD -0,145

WD-RU-E- ⌀0,100
Achse=UKRD -0,030

WD-RU-L- ⌀0,280

Achse=UKRD -0,190

DD - RU - S
⌀ 0,100

WD-RU-S- ⌀0,140
Achse=UKRD -0,115

WD-RE-E

b/h 0,500 / 0,200

OK = UKRD 0,000

WD-RE-S
b/h 0,150 / 0,160
OK = UKRD -0,085

WD-RU-L- ⌀0,180
Achse=UKRD -0,190

WD-RE-S- ⌀0,180
Achse=UKRD -0,280
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DD - RU - S
⌀ 0,140

BD-RU-S
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Leerrohrführung EG bis Decke
Rauchmelder Tür + Brandschutztor EG
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WD 0,270 x 0,170
5,475 / 5,305

WD
0,270 x 0,170
7,005 / 6,835

WD 0,270 x 0,170
5,475 / 5,305

W
D

-R
U

-S
- ⌀

0,
09

0
Ac

hs
e=

U
KR

D
 -0

,6
35

W
D

-R
U

-L
- ⌀

0,
18

0
Ac

hs
e=

U
KR

D
 -0

,3
20

WD-RU-L- ⌀0,230
Achse=UKRD -0,320

WD-RE-H
b/h 0,320 / 0,130
OK = UKRD -0,290

WD-RU-S- ⌀0,160
Achse=UKRD -0,135

WD-RU-L
b/h 0,240 / 0,240
OK = UKRD -0,080

WD-RE-L
b/h 0,320 / 0,270
OK = UKRD -0,345

WD-RE-L
b/h 0,400 / 0,250
OK = UKRD -0,075

WD-RE-L
b/h 0,400 / 0,290
OK = UKRD -0,080

WD-RU-Lb/h 0,300 / 0,240OK = UKRD -0,080

WD-RE-K
b/h 0,100 / 0,025
OK = UKRD -0,075

WD-RE-K
b/h 0,100 / 0,025
OK = UKRD -0,075

WD-RE-K
b/h 0,100 / 0,025
OK = UKRD -0,075

WD-RE-E
b/h 0,100 / 0,100
OK = UKRD 0,000

WD-RE-E
b/h 0,100 / 0,100
OK = UKRD 0,000

WD-RU-S- ⌀0,160
Achse=UKRD -0,120
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WD-RU-S- ⌀0,200
Achse=UKRD -0,520

WD-RU-S- ⌀0,130
Achse=UKRD -0,120

WD-RU-S- ⌀0,090
Achse=UKRD -0,635
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Dachaufbau DF 3
Dachterrasse 1.OG als Retentionsdach

- Holzbelag
- Unterkonstruktion auf Stelzlager
- Kies
- Saug und Kapilarvlies
- Retentionsbox | 95mm
- Schutzvlies
- Abdichtung 2-lagig
- Dämmung WLG 035 | 22cm
- Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn
- Stahlbetondecke gem. Statik
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DD - RU - S
⌀ 0,140

2cm dauerelastische Fuge gem. Statik OK +4,50/+4,52

2cm dauerelastische Fuge
zwischen Wand und Brüstung
gem. Statik

2cm dauerelastische Fuge
zwischen Wand und Decke
gem. Statik | OK +8,47/+8,45

WD-RU-L- ⌀0,280
Achse=UKRD -0,340

WD-RE-E
b/h 0,100 / 0,100
OK = UKRD 0,000

WD-RE-E
b/h 0,100 / 0,100
OK = UKRD 0,000

WD-RU-L- ⌀0,280

Achse=UKRD -0,190
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Leerrohre für Steuerung Brandschutzvorhänge

WD 0,270 x 0,230
6,805 / 6,575

WD
0,270 x 0,230
6,805 / 6,575
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WD 0,270 x 0,170
5,475 / 5,305

WD
0,270 x 0,230
6,970 / 6,740

WD
0,270 x 0,170
6,155 / 5,985

WD
0,270 x 0,230
5,945 / 5,715

WD
0,270 x 0,230
5,945 / 5,715

WD
0,270 x 0,230
6,970 / 6,740

WD
0,270 x 0,230
6,800 / 6,570

WD
0,270 x 0,170
7,005 / 6,835
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1.04.01
Unterricht 1
NGF: 18,01 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,32 m
D: HW
B: P
W: AN

1.04.02
Unterricht 2
NGF: 17,21 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,32 m
D: HW
B: P
W: AN

1.04.03
Unterricht 3
NGF: 15,72 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,32 m
D: HW
B: P
W: AN

1.04.04
Unterricht 4
NGF: 17,07 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,32 m
D: HW
B: P
W: AN

1.04.07
Ruheraum
NGF: 7,55 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,32 m
D: HW
B: P
W: AN

1.04.08
Flur Musikschule
NGF: 45,16 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,31 m
D: GK
B: P
W: AN

1.04.06
Instrumentenlager
NGF: 24,30 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: P
W: AN

1.04.05
Proberaum
NGF: 81,08 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: GK
B: P
W: AN; H

1.03.13
Gruppenraum
NGF: 52,17 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,76 m
D: HW
B: P
W: AN

1.03.08
Büro Leitung
NGF: 13,08 m2

RMH: 3,82 m
LRH 1: 3,50 m
LRH 2: 3,20 m
D: HW
B: P
W: AN

1.03.10
Beratung
NGF: 18,76 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: HW
B: P
W: AN

1.03.09
Beratung
NGF: 27,75 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: HW
B: P
W: AN

1.03.12
Beratung
NGF: 18,67 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: HW
B: P
W: AN

1.03.04
Umkleide D
NGF: 18,21 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: HW
B: LI
W: AN

1.03.03
Umkleide H
NGF: 18,54 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,50 m
D: HW
B: LI
W: AN

1.03.02
Bewegungsraum
NGF: 174,81 m2

RMH: 3,96 m
LRH: 3,90 m
D: HW
B: SP
W: AN; H

1.03.01
Elterncafé
NGF: 82,08 m2

RMH: 3,82 m
LRH 1: 3,10 m
LRH 2: 3,25 m
D: GK; HW
B: LI
W: AN

1.03.06
Lager Geräte
NGF: 13,54 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: LI
W: AN

1.00.05
WC Besucher D
NGF: 10,93 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: FL
W: FL; AN

1.00.09
citeq E-Verteiler
NGF: 8,06 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: LI
W: AN; BE

1.00.04
Wickeln
NGF: 5,89 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: FL
W: AN

1.00.07
WC MA H
NGF: 4,61 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: FL
W: FL; AN

1.00.03
WC Barrierefrei
NGF: 8,37 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: FL
W: FL; AN

-
Terrasse
NGF: 162,05 m2

B: HD

1.00.01
Foyer OG
NGF: 60,20 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,25 m
D: GK
B: LI
W: AN; BE

1.00.21
Treppenhaus Süd
NGF: 29,74 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: WS
W: BE

1.00.20
Treppenhaus Nord
NGF: 36,40 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: WS
W: BE

1.03.05
Flur
NGF: 13,97 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,36 m
D: HW
B: LI
W: AN

1.03.11
Kopierer
NGF: 3,33 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: P
W: AN

1.03.07
Lager Küche
NGF: 3,70 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,82 m
D: RD
B: LI
W: AN

1.00.02
Flur
NGF: 24,23 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 2,75 m
D: GK
B: LI
W: AN

1.00.06
WC Besucher H
NGF: 10,15 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 3,00 m
D: GK
B: FL
W: FL; AN

1.00.08
WC MA D
NGF: 4,28 m2

RMH: 3,82 m
LRH: 2,96 m
D: GK
B: FL
W: FL; AN
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