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Profilzylindertypen angepasst

Nutzerfarbcode angepasst

±0.00
±0.00 Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

OKFF ± 0.00
OKRF - 0.00

Änderungsvermerk

Achsen

Schnittführung

WBI  Westfälische Bauindustrie GmbH
engelstraße 49
48143 münster

 telefon 0251 97232-0

PLANCODE

hamannplatz
48157  münster

Türübersicht 1.OG
Hochbauplanung

COERDE_06_05_UE_11_TU_06_2

wj

LAGEPLAN

N

2204
COERDE

2
BAUHERR

DATUM PLANNUMMERGEZEICHNET PLANGRÖSSE MASSSTAB INDEXPHASE

LP 5 135x125 cm26.08.2025 1:50

Neubau Stadtteilhaus Coerde

PLANINHALT

PROJEKT

DIE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM, JEDE VERVIELFÄLTIGUNG, VERWERTUNG ODER
MITTEILUNG, AUCH IM DETAIL, AN DRITTE PERSONEN OHNE UNSERE EINWILLIGUNG
IST STRAFBAR UND WIRD GERICHTLICH VERFOLGT !
URHEBERRECHT VOM 9. SEPTEMBER 1965 PARAGRAPH 97F.F. + 106F.F.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer an Ort und Stelle verantwortlich zu prüfen.

Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Statikplänen und den Haustechnikplänen gültig.

Ausführung nach DIN 4108 und GEG-Nachweis.

± 0.00 = 56,32 m üNN

05.11.06

Legende

Stahlbeton

Beton,
unbewehrt

Verdeckte Kanten

Bauteile vor/über
der Schnittlinie

Beschriftung/Bemaßung

Fertigteile

Mauerwerk

Polystyrol-
Dämmung

Dämmung

Gipskarton

Erdreich

Abkürzungen Raumstempel

A

A

Bodenbelag

WS Werkstein
P Parkett Hochkantlamelle
FL Fliesen
LI Linoleum
SP Sportparkett
AN Staubb. Anstrich Estrich
RD Rohdecke

Deckenbekleidung

RD Rohdecke
HW Holzwolle
GK Gipskarton Abhang

Wandbelag

RW Rohwand  Beton
AN Anstrich
FL Fliesen
AP Akustikpaneel Holz

feuerhemmende, dicht- & selbstschließende Tür

feuerhemmende Wände

feuerbeständige Wände

Bauart Brandwand

Dach/Decke feuerbeständig

feuerhemmende, rauchdicht- & selbstschließende Tür

feuerbeständige, rauchdicht- & selbstschließende Tür

rauchdicht- & selbstschließende Tür

Rettungsweg dichtschließende Tür

Automatische Schiebetür nach AutSchR

Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Brandschutzanforderungen Fenster mit Anforderung EI30

NGF Netto-Grundfläche

RMH Raumhöhe
 (OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke)

LRH Lichte Raumhöhe
 (OK Fertigfußboden bis UK Abhang)

D Deckenbekleidung

B Bodenbekleidung

W Wandbelag

fh

feuerhemmend

feuerbeständig

Bauart Brandwand

fh;rd

fb;rd
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Tür Nr. T1.00.01.2 | RR_G

RB
1,879x2,750

F
-
-

Melder ATA / RM-i/RM-d

Schließer ATA / BS-K

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-B

Zarge Alu RR | RR

Blatt
Alu-Glas | AG | STDF

Tür Nr. T1.00.01.1 | RR_JRB 1,747x2,750F d
RW; nicht abschl.Melder ATA / RM-i/RM-dSchließer ATA / BGS-KGarnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESM / PZ-DZarge Alu RR | RRBlatt Alu-Glas | AG | STDF

Tür Nr. T1.04.08 | ST_ERB 1,135x2,260F fh+rd
RWMelder - / -Schließer OTS-G / BS-TBGarnitur BS: D / BGS: KSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DZarge Stahl | STZBlatt Stahl | ST | STLF

Tür Nr. T1.04.01 | HO_E
RB 1,800x2,750
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.04.02 | HO_E
RB 1,800x2,750
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.04.03 | HO_E
RB 1,800x2,750
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.04.04 | HO_B
RB 1,135x2,750
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.04.07 | STH_A
RB 1,010x2,260
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.04.06.1 | STH_BRB 1,135x2,260Schließer - / -Garnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DZarge Stahl | STZTürblatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.04.06.2 | STH_BRB 1,135x2,260Schließer OTS-G / BS-TBGarnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DZarge Stahl | STZTürblatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.03.12 | HO_B

RB
1,135x2,750

F
d
-

Melder - / -

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D

Zarge Holz | STZ

Blatt
Holz | HV | STLF

R'w
40 dB

Tür Nr. T1.03.11 | STH_A

RB
1,010x2,260

F
d
-

Melder - / -

Schließer OTS-G / BS-TB

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-H

Zarge Stahl | STZ

Blatt
Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.03.10.1 | HO_B

RB
1,135x2,750

F
d
-

Melder - / -

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D

Zarge Holz | STZ

Blatt
Holz | HV | STLF

R'w
40 dB

Tür Nr. T1.03.09 | HO_F

RB
1,777x2,750

F
d; EI30
-

Melder - / -

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D

Zarge Holz | STZ

Blatt
Holz | HV | STLF

R'w
40 dB

Tür Nr. T1.03.08.1 | HO_B

RB
1,135x2,750

F
d
-

Melder - / -

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D

Zarge Holz | STZ

Blatt
Holz | HV | STLF

R'w
40 dB

Tür Nr. T1.00.21.1 | RR_E
RB 1,825x2,750
F rd

RW
Melder ATA / RM-i/RM-d
Schließer ATA / BGS-K
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESM / PZ-D
Zarge Alu RR | RR
Blatt Alu-Glas | AG | STDF

Tür Nr. T1.03.10.2 | STH_I

RB
1,135x2,135

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-B

Zarge Stahl | UZ 1

Türblatt Holz | HV | STLF

R'w
32 dB

Tür Nr. T1.03.08.2 | STH_I
RB 1,010x2,135
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-B
Zarge Stahl | UZ 1
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.00.07 | STH_A
RB 1,010x2,260
F d

-
Melder - / -
Schließer OTS-G / BGS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESB / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Blatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.00.08 | STH_A
RB 1,010x2,260
F d

-
Melder - / -
Schließer OTS-G / BGS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESB / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Blatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.00.05.1 | STH_A
RB 1,010x2,260
F d

-
Melder - / -
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Blatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.00.06.1 | STH_A
RB 1,010x2,260
F d

-
Melder - / -
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Blatt Holz | HR | -

Tür Nr. T1.00.01 | STH_BRB 1,135x2,260F d
-Melder - / -Schließer - / -Garnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESB / WCZarge Stahl | STZBlatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.00.04 | STH_BRB 1,135x2,260F d
-Melder - / -Schließer - / -Garnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESB / WCZarge Stahl | STZBlatt Holz | HR | STLF

Tür Nr. T1.00.09 | ST_E
RB 1,135x2,260
F fh+rd

-
Melder - / -
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schloss PZ-D
Zarge Stahl | BZ
Blatt Stahl | ST | STLF

Tür Nr. T1.00.21.2 | RR_E
RB 1,825x2,750
F fh+rd

RW
Melder ATA / RM-i/RM-d
Schließer ATA / BS-K
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESM / PZ-D
Zarge Alu RR | RR
Blatt Alu-Glas | AG | STDF

Tür Nr. T1.03.04 | HO_A
RB 1,135x2,260
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF

Tür Nr. T1.03.03 | HO_A
RB 1,135x2,260
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Holz | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF

Tür Nr. T1.03.02.2 | RR_F
RB 1,825x2,750
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Alu RR | RR
Türblatt Alu-Glas | AG | STDF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.03.06.2 | STH_E
RB 1,350x2,260
Schließer - / -
Garnitur BS: MD / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.03.06.1 | STH_B
RB 1,135x2,260
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | STZ
Türblatt Holz | HV | STLF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.03.02.1 | RR_I
RB 1,821x2,750
Schließer OTS-G / BS-TB
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Alu RR | RR
Türblatt Alu-Glas | AG | STDF
R'w 32 dB

Tür Nr. T1.03.07 | STH_A
RB 1,010x2,260
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-H
Zarge Stahl | STZ
Türblatt Holz | HR | STLF

1.00.01
Foyer OG
60,20 m2

1.03.13
Gruppenraum

52,17 m2

1.04.05
Proberaum81,08 m2

1.04.01
Unterricht 1
18,01 m2

1.04.02
Unterricht 2
17,21 m2

1.04.03
Unterricht 3
15,72 m2

1.04.04
Unterricht 4
17,07 m2

1.04.07
Ruheraum
7,55 m2

1.04.08
Flur Musikschule
45,16 m2

1.03.12
Beratung

18,67 m2

1.03.10
Beratung

18,76 m2

1.03.09
Beratung

27,75 m2

1.03.08
Büro Leitung
13,08 m2

1.00.02
Flur
24,23 m2

1.00.03
WC Barrierefrei
8,37 m2

1.00.04
Wickeln
5,89 m2

1.00.05
WC Besucher D
10,93 m2

1.00.06
WC Besucher H
10,15 m2

1.00.07
WC MA H
4,61 m2

1.00.08
WC MA D
4,28 m2

1.03.05
Flur
13,97 m2

1.03.04
Umkleide D
18,21 m2

1.03.03
Umkleide H
18,54 m2

1.03.02
Bewegungsraum
174,81 m2

1.03.01
Elterncafé
82,08 m2

-
Terrasse
162,05 m2

1.03.11
Kopierer
3,33 m2

  E
I 3

0

A

A

A

P

P

P

P

Tür Nr. T1.00.20 | RR_KRB 1,850x2,750F rd
RWMelder ATA / RM-i/RM-dSchließer ATA / BGS-KGarnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESM / PZ-DZarge Alu RR | RRBlatt Alu-Glas | AG | STDF

A
P

Tür Nr. T1.03.01 | RR_H
RB 1,938x2,750
F d

RW; nicht abschl.
Melder ATA / -
Schließer ATA / BGS-K
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESM / PZ-D
Zarge Alu RR | RR
Blatt Alu-Glas | AG | STDF

2 Leerrohrführungen bis Decke
1.Rauchmelder Tür +  2.Brandschutztor

Zutrittskontrolle/
Kartenleser

Achse 0,85cm

Handauslösetaster
Achse 140cm

Programmwechselschalter
Achse 120cm

Rauchmelderauf Abhangdecke

Zutrittskontrolle/
Kartenleser
Achse 105cm

Handauslösetaster
Achse 140cm

BedientasterAchse 85cm

Programmwechselschalter
Achse 120cm

Rauchmelder
auf Rohdecke

Bedientaster
Achse 85cm Rauchmelder

auf Abhangdecke

Rauchmelder
auf Abhangdecke

Handauslösetaster
Achse 140cm

Programmwechselschalter
Achse 120cm

Bedientaster
Achse 85cm

Bedientaster
Achse 85cm

Handauslösetaster
Achse 140cm
Programmwechselschalter
Achse 120cm

Verteilerdosen T1.00.21.1
auf Raumseite

citeq E-Verteiler (1.00.09)

Bedientaster
Achse 85cm

Bedientaster
Achse 85cm

Handauslöser
Feuerschutzvorhänge

Achse 1,20m

Rauchmelder
auf Rohdecke

Zutrittskontrolle/
Kartenleser
Achse 105cm
Bedientaster
Achse 85cm

BedientasterAchse 85cm(T1.00.01.1)

Programmwechselschalter

Achse 120cm

Bedientaster

Achse 85cm

Bedientaster

Achse 85cm

Zutrittskontrolle/KartenleserAchse 105cm

Rauchmelder
auf Abhangdecke
Brandschutztor

Rauchmelder
auf Abhangdecke
Tür BV Nord

Rauchmelderauf AbhangdeckeFeuerschutzvorhang 1

Rauchmelderauf AbhangdeckeFeuerschutzvorhang 2

Rauchmelderauf AbhangdeckeFeuerschutzvorhang 2

Rauchmelderauf AbhangdeckeFeuerschutzvorhang 1

M

M M

A
P M

Tür Nr. AT.1.03.01RB 1,260x2,650Schließer OTS-G / BSGarnitur BS: D / BGS: GSSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DBZarge Alu RR | SYTürblatt Alu-Glas | AG | STDF Tür Nr. AT.1.03.02RB 1,258x2,650Schließer OTS-G / BSGarnitur BS: D / BGS: GSSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DBZarge Alu RR | SYTürblatt Alu-Glas | AG | STDF

Tür Nr. T1.03.13 | HO_E

RB
1,800x2,750

F
d; EI30
-

Melder - / -

Schließer - / -

Garnitur BS: D / BGS: D

Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D

Zarge Holz | STZ

Blatt
Holz | HV | STLF

R'w
40 dB

Drehwinkel 0°

Drehwinkel 0°

Drehwinkel 0°

Drehwinkel 0°

Drehwinkel 6,98°

Drehwinkel 6,98°

Drehwinkel 6,98°

Drehwinkel 0°

Gebäudekubatur

Fassade

Innen Ebene 1

G
eb

äu
de

ku
ba

tu
r

Fa
ss

ad
e

In
ne

n 
Eb

en
e 

1

R
as

te
r

Gebäudekubatur

Fassade

Innen Ebene 1

Raster

R
aster

Fassade
Innen Ebene 1

Drehwinkel 0°
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Nutzer BBG Zentrum
 1

Anzahl Personen: bis 35
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Nutzerzusammenstellung

Stadtteilhaus Außenhaut - Schließsystem Stadt MS + Freigabe an weitere Nutzer

Stadtteilhaus Allgemein - Schließsystem Stadt MS

Keller - Schließsystem Stadt MS + Freigabe an weitere Nutzer
Keller Technikflächen - Schließsystem WBI
Keller Lager/Pumi - Schließsystem Stadt MS
Citeq Keller + E-Verteiler - Schließsystem Stadt

DRK Jugendtreff - Schließsystem DRK
BV Nord - Schließsystem Stadt MS
Stadtbücherei  Verwaltung - Schließsystem Stadt MS
Stadtbücherei  Ausstellung - Schließsystem Stadt MS

Musikschule - Schließsystem Stadt MS
BBG Zentrum Beratung - Schließsystem Stadt MS
BBG Zentrum Küche - Schließsystem Stadt MS
BBG Zentrum Terasse - Schließsystem  Stadt MS
BBG Zentrum Bewegungsraum - Schließsystem Stadt MS

Kinderarzt Praxis - Schließsystem WBI/Dr.Strobelt
DKR Migrationshilfe - Schließsystem DRK
Jobcenter - Schließsystem Stadt MS

VHS - Schließsystem Stadt MS

Technikgeschoss/Dach - Schließsystem WBI
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Tür Nr. T1.04.05 | HO_ERB 1,800x2,750Schließer - / -Garnitur BS: D / BGS: DSchl. / Zyl. ESPZ / PZ-DZarge Holz | STZTürblatt Holz | HV | STLFR'w 42 dB

Tür Nr. T1.00.05.2 | STH_H
RB 1,010x2,135
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | UZ 1
Türblatt Holz | HR | STU

Tür Nr. T1.00.06.2 | STH_H
RB 1,010x2,135
Schließer - / -
Garnitur BS: D / BGS: D
Schl. / Zyl. ESPZ / PZ-D
Zarge Stahl | UZ 1
Türblatt Holz | HR | STU

1.04.06
Instrumentenlager24,30 m2

1.00.09
citeq E-Verteiler
8,06 m2

1.00.21
Treppenhaus Süd
29,74 m2

1.03.07
Lager Küche
3,70 m2

1.03.06
Lager Geräte
13,54 m2

1.00.20
Treppenhaus Nord
36,40 m2

A
P

BedientasterAchse 85cm(T1.00.01.1)

ProgrammwechselschalterAchse 120cm

HandauslösetasterAchse 140cm

Leerrohr
+3,50 von OK FF

Leerrohr
+3,40 von OK FF

Leerrohr
+3,40 von OK FF

Leerrohr
+3,40 von OK FF

Leerrohr
+3,40 von OK FF

Leerrohr
+3,40 von OK FF
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Dach
Feuerbeständig

Tür Nr. TX.XX.XX
RB Rohbauwandöffnung
Schließer Schließerart / Montageseite
Garnitur BS: Bandseite / BGS: Bandgegenseite

Zarge Material
Türblatt Material

Automatik o. Feststellung | Rauchmelder
Schließer
Garnitur
Schl./Zyl.
Zarge
Blatt

Tür Nr. TX.XX.XX
RB Rohbauwandöffnung
F

Melder

Feuerwiderstand
Rettungsweg

Schließerart / Montageseite
BS: Bandseite / BGS: Bandgegenseite
Schloss / Zylinderausführung
Material
Material

Schließer
ITS = Intergrierter, verdeckt liegender Türschließer
OTS-S = Obentürschließer mit Scherenarm
OTS-G = Obentürschließer mit Gleitschiene
OTS-GF = Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung
BF = Türschließer nach DIN 18040-1
BTS = Bodentürschließer (z.B Ganzglastür)
ATA = automatischer Türantrieb
FSA = Feststellanlage

Garnitur
D = Türdrücker
K = feststehender Türknopf
K-d = drehbarer Knopfdrücker
GS = Griffstange
MD = Muscheldrücker
MU = Muschelgriff

Zylinderausführung
PZ = Profilzylinder

mechanisch
-D = Doppelzylinder (von beiden Seiten schließbar)
-B = Blindzylinder (nicht schließbar)
-H = Halbzylinder (von einer Seiten schließbar)
-K = Knaufzylinder (Seite A über Knauf bedienbar, Seite B über Schlüssel)
-W = Euro-WC-Schlüssel
elektronsich
-DM = elektronischer Schließzylinder - Zugang digital / Abgang mechanisch
-DB = elektronischer Schließzylinder - Zugang digital / Abgang digital
-DH = elektronischer Halbzylinder

M= Motorzylinder (gesteuererte Ver-Entriegelung mit Tag- Nachbetrieb
WC = WC-Verriegelung

Schl./Zyl. Schloss / Zylinderausführung

Schloss
ESPZ = Einsteckschloss Profilzylinder
ESBB = Einsteckschloss Buntbart
ESB = Einsteckschloss Bad
ESM= Einsteck-Motorschloss
FTR = Falztreibriegel
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Drehwinkel 0°

Legende

Feuerwiderstand
fh+rd - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
fh - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (T30)
rd - rauchdicht, selbstschließend (RS)
d - dichtschließend
EI30 - 30 Minuten feuerbständig

RW - Rettungsweg
nicht abschl. - nicht abschließbar

Pin-Pad

Türdrücker - Automatiktür

Leitungsführung

Aluminium Rohrrahmentür

Stahlzarge / Stahlblechblatt

Stahlzarge / Holzblatt

Holzzarge / Holzblatt

Automatischer Türantrieb
mit Taster und Hinderniserkennung

Panikfunktion in Fluchtrichtung

Elektronisches Schließsystem
elektronische Schließzylinder

notwendiger Flur / Treppenraum

Rettungsweg in Fluchtrichtung nicht Abschließbar

Fluchttürterminal

Motorschloss

Melder
ATA = Automatischer Türantrieb
OTS-GF = Obentürschließer mit Feststellung
FSA Feststellanalge
RM-i = Rauchmelder integriert
RM-d= Rauchmelder Decke (2x)

Legende

A
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