
Notentwässerung
RN90

Notentwässerung
RN160

Außenzapfstelle
Gartenstandrohr

Außenzapfstelle
Gartenstandrohr

Einspeisung 
Feuerlösch

Außenzapfstelle
Gartenstandrohr

17 STG
1785/29.0

2 Aufzüge
für je 10 Pers.

Schiebetor mit 
schwellenloser SchlupftürSchiebetor mit 

schwellenloser Schlupftür

Deckenseitig
dämmen

Deckenseitig
dämmen

Deckenseitig
dämmen

Deckenseitig
dämmen

Decken-
durchbruch

Deckenseitig
dämmen

Schiebetor mit 
schwellenloser Schlupftür

ANDIENUNG
(Material)

Stütze
b/h 50/60

Stütze
b/h 50/60

Stütze
b/h 50/60

mobile 
"Sporthallen-Trennwand"

Stütze
b/h 50/60 Stütze

b/h 50/60 Stütze
b/h 50/60

Stütze
b/h 50/60

Wartungsleiter

Sektionaltor

Dachüberstand

Fugenmaterial
Dämmung

Perimeterdämmung 
zur Betonage gegen Dämmung

Sektionaltor

Lichtschacht
mit Gitterrostabdeckung

Lichtschacht
mit Absturzsicherung

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5
oder DIN 18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

Je nach System besteht
eine Notwendigkeit einer Trennwand

NEBENEINGANG
(Personal, Material)

Schacht
Einbringöffnung
Fenster und Klinkeranschluss später erstellen
(nach Abbbau Gerüst)

Fugenmaterial
Dämmung

Fuge im Sichtbereich
dauerelastisch verschließen

UK -0.42

UK -0.42UK -0.42

UK
 -0

.4
2

UK -0.42

UK -0.46

UK -0.46

UK -0.46

UK
 -0

.4
6

UK -0.46

UK -0.42

UK -0.46

UK -0.42UK
 -0

.4
6

UK
 -0

.4
2

UK
 -0

.4
6

-0.46

-/-/-

H3 -1.563

4.50
-

1.003

Flur
130.38 m²

2.-01.70_1
0.1_1

73.48 m
-0.46

-

H3 -1.563

4.50
1.003

-0.46

-/-/-

H3 -1.563

4.50
-

1.003

Aufzug 2
1.96 m²

2.-01.93
0.1_3

5.60 m

TRH 2
33.47 m²

2.-01.81
0.1_2

25.42 m

TRH 1
40.53 m²

2.-01.80
0.1_2

28.85 m

Aufzug, Lasten
11.04 m²

2.-01.90
0.1_3

14.20 m

Aufzug 1
1.96 m²

2.-01.92
0.1_3

5.60 m

TRH 3
33.57 m²

2.-01.82_1
0.1_2

27.07 m

Flur
118.71 m²

2.-01.71_3
0.1_1

99.13 m

TRH 3
100.20 m²

2.-01.70_3
0.1_2

58.41 m

Flur
55.09 m²

2.-01.70_2
0.1_1

35.64 m

Flur
41.48 m²

2.-01.71
0.1_1

29.12 m

-0.42

-/-/-

H3
/A -2.553

3.51
D1/-

-

-0.42

-/-/-

H3
/A -2.553

3.51
D1/-

-

Flur
26.55 m²

2.-01.71_1
0.1_1

21.44 m

Flur
47.84 m²

2.-01.71_2
0.1_1

52.46 m

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.42

-

A -3.053

3.01
D1

2.533

Flur
7.10 m²

2.-01.72
0.1_1

14.19 m

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

1.20_11a 1.20_4

-0.46

-

I -0.585

5.478
-

-0.46I -0.585

5.478
-

-0.46

-

I -0.585

5.478
-

-0.46

-

I -0.585

5.478
-

-0.46I -0.585

5.478
-

-0.46

-

I -0.585

5.478
-

-0.42

L -0.42

5.643

-

- -0.42

L -0.42

5.643

-

-

-0.42

L -0.42

5.643

-

-

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.42

L -0.42

5.643

-

-

-0.42

L -0.42

5.643

-

-

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

-0.46

SB -0.46

5.603

-

-

1.2

5.1_10

5.1_1

5.1_2 5.1_11D

5.1_4 5.1_6

5.1_8 5.1_9

5.1_11C

5.1_11B

5.1_11A

1.20_9 1.20_10 1.8_3

1.8_3

5.1_11E 1.20_11b 2.11b

-0.46I -0.585

5.478
-

1.8_1

Lager Straßenbau
50.67 m²

2.-01.23
1.20_11a

31.43 m

Lager Betonbau
50.67 m²

2.-01.24
1.20_4

31.36 m

Bauhalle Betonbbau
234.70 m²

2.-01.21a
1.2

65.04 m

Technikzentrale
34.90 m²

2.-01.22
5.1_10

25.13 m

MSP
20.97 m²

2.-01.13
5.1_1

18.75 m

Trafo 1
10.22 m²

2.-01.12
5.1_2

13.73 m

NSHV
15.77 m²

2.-01.11
5.1_11D

17.50 m

BMA
5.25 m²

2.-01.09
5.1_4

9.21 m

SiBe
5.25 m²

2.-01.07
5.1_6

9.21 m

Druckluft
34.57 m²

2.-01.06
5.1_8

24.06 m

Hausanschluss
24.01 m²

2.-01.05
5.1_9

20.48 m

ELT / EDV
9.67 m²

2.-01.14
5.1_11C

12.65 m

ELT / Serverschränke
9.67 m²

2.-01.15a
5.1_11B

12.64 m

ELT / Technik
7.63 m²

2.-01.15b
5.1_11A

11.55 m

Lager Straßenbau
38.82 m²

2.-01.16
1.20_9

33.02 m

Lager Straßenbau
40.92 m²

2.-01.19
1.20_10

33.33 m

Bauhalle Straßenbau
213.35 m²

2.-01.20a_1
1.8_3

59.86 m

Bauhalle Straßenbau
18.65 m²

2.-01.20a_1
1.8_3

19.21 m

ELT / EDV
8.70 m²

2.-01.25
5.1_11E

12.25 m

Lager Straßenbau
9.93 m²

2.-01.26
1.20_11b

13.35 m

Putzmittel
6.68 m²

2.-01.27
2.11b

10.44 m

Bauhalle Straßenbau
207.00 m²

2.-01.17a_1
1.8_1

57.63 m

1.8_1

Bauhalle Straßenbau
36.51 m²

2.-01.17a_2
1.8_1

33.51 m

1.8_2

Bauhalle Straßenbau
38.98 m²

2.-01.18a_2
1.8_2

34.28 m

1.8_2

Bauhalle Straßenbau
208.45 m²

2.-01.18a_1
1.8_2

57.84 m

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

5.1_7

ELA
5.01 m²

2.-01.08
5.1_7

10.34 m

-0.42

SB -0.42

5.643

-

-

5.1_5

BOS
5.01 m²

2.-01.10
5.1_5

10.33 m

-0.42

-/-/-

B -3.053

3.01
F1

2.533

8.09 m

-0.42

-/-/-

B -3.053

3.01
F1

2.533

8.09 m

-0.46

-/-/-

B -3.053

3.01
F1

2.493

1.21_1.2A

WR H
9.50 m²

2.-01.65a
1.21_1.2A

13.28 m

Außen-Materiallager
160.60 m²

4.-01.02
F7b

50.69 m

Außen-Materiallager
236.63 m²

4.-01.01
F7a

62.70 m

0.428

SB 0.428

6.49
-

-

0.428

SB 0.428

6.49
-

-

1.23_1.2A

WR Ausbild.
4.09 m²

2.-01.60c
1.23_1.2A 1.23_1.2B

WR Ausbild.
4.09 m²

2.-01.60b
1.23_1.2B

-0.46

-/-/-

B -3.053

3.01
F1

2.493

1.22_1.2A

WR D
5.07 m²

2.-01.64a
1.22_1.2A

9.05 m

-0.46

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.493

1.21_1.1A

UK H
32.07 m²

2.-01.65
1.21_1.1A

23.19 m

1.22_1.3A

WC D
3.52 m²

2.-01.63_2
1.22_1.3A

8.25 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.21_1.3A

WC H
14.88 m²

2.-01.62_2
1.21_1.3A

16.03 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.21_1.3A

WC H
4.36 m²

2.-01.62_1
1.21_1.3A

8.50 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.22_3A

WC bar.
5.52 m²

2.-01.62a
1.22_3A

9.40 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.22_1.3A

WC D
4.64 m²

2.-01.63_1
1.22_1.3A

8.72 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.23_1.3B

WC Ausbild.
3.71 m²

2.-01.61b
1.23_1.3B

7.70 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.23_1.3.1A

WC Ausbild.
3.45 m²

2.-01.61a
1.23_1.3.1A

7.44 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.23_1.3A

WC Ausbild.
3.43 m²

2.-01.61
1.23_1.3A

7.42 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.23_1.1A

UK Ausbild.
6.74 m²

2.-01.60a
1.23_1.1A

10.71 m

-0.42

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.533

1.23_1.1B

UK Ausbild.
6.74 m²

2.-01.60
1.23_1.1B

10.71 m

-3.413

A -3.563

2.50
D1

-

1.19_9

Ausbilder Straßenbau
9.65 m²

2.-01.17b
1.19_9

12.67 m -3.413

A -3.563

2.50
D1

-

1.19_10

Ausbilder Straßenbau
9.62 m²

2.-01.18b
1.19_10

12.65 m

-3.413

A -3.563

2.50
D1

-

1.19_11

Ausbilder Straßenbau
10.09 m²

2.-01.20b
1.19_11

13.01 m
-3.413

A -3.563

2.50
D1

-

1.19_4

Ausbilder Betonbau
10.71 m²

2.-01.21b
1.19_4

13.50 m

-0.46

-/-/-

A -3.053

3.01
D1

2.493

0.1_1

UK D
5.80 m²

2.-01.64
0.1_1

9.64 m

-0.42

-/-/-

Aa -2.553

3.51
D1

2.033

2.9

HM-Werkstatt
31.72 m²

2.-01.01
2.9

22.59 m

-0.42

-/-/-

Aa -2.553

3.51
D1

2.033

1.18_1

Schmutztheorieraum
34.66 m²

2.-01.02
1.18_1

23.59 m

-0.42

-/-/-

Aa -2.553

3.51
D1

2.033

1.18_2

Schmutztheorieraum
34.71 m²

2.-01.03
1.18_2

23.57 m

-0.42

-/-/-

Aa -2.553

3.51
D1

2.033

1.3

Betonprüfung
38.71 m²

2.-01.04
1.3

24.92 m

20

Leitung verziehen
Position Ablauf Dusche 
Klärung vor Ort

3.885 24 2.385 24 3.26 24 2.26 24 2.26 24 6.24 24 4.34 24 1.205 15 5.095 24 6.5725 24 5.8925 24 5.885 24 5.385 35 1.96 15 1.205 24 2.025 24 2.025 35 3.825 30

10 1.44 10

4.69 1.55 1.79 2.79 1.84 25 2.38 25 1.73

4.005 3.07 2.86 6.12 2.86 1.47 40.655

40 3.725 24 3.885 24 20.385 24 24.73 16.165 4.18

2.47 30 2.085 24 7.04 24 8.01 24 1.80 24 11.125 20 11.125 24 3.905 24 3.885 24 4.435 24 2.98 24 4.18 30

1.31 24 6.46

32.76 24 13.84 24 22.745 30

3.545 40 3.725 40 3.725 40 3.725 40 3.725 40 3.725 40 3.725 40 3.725 40 3.805 24 3.885 25 3.795 40 3.725 40 3.725 40 3.805 24 3.75 40 3.78 40 3.725 40 3.745

125 3.42 3.68 125 125 3.68 3.62 1253.68 125 125 3.625

17.985 40 18.245 16.26 16.20

36.625

14.18 8.01 14.44 4.105 6.905

11.005 5.25 4.125 12.075

2.70 9.375

10 30 10 3.725 2.255 10 24 10 1.13 3.725 10 30 10

20.325

30 3.825 30 2.355 24 1.23 30 3.825 30 3.825 30 3.825 30 16.20 30 3.825 30 3.825 30 3.825 30

12.075

10 30 10 3.725 3.725 10 30 10

15 3.785 15 3.775 15 3.955 15 2.55 15

30
1.

65
10

40
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98
5
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5
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05
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5
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12
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7
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12
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24

2.
20

28
3.

98
35

16
.3

2
60

73
3.

43

24
49

24
3.

43
30

4.
16

8.03 7.93 8.57 7.93 4.165 4 7.93 8.29 4 7.93 8.23

3.
62

3.
62

3.
62

3.
62

40
5.

89
24

6.
83

5
3.

98

10
.8

15
10

5.
69

10

10
4.

68
10

4.
88

3.
05
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2.

08
15

2.
32

5
24

1.
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10
5.

69
10

5.
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1.
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4.
55

5
24

1.62 1.64 24 71 1.55 24 1.55 71

2.
74

24
1.
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5
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2.
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5

10
2.

54
5

95

2.
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5
24

1.
80

1.
00

5

10
5.

79

10
4.

78
5

5.
89

24
1.

80
24

4.
55

5
24

4.
88

5
24

2.
80

5

78
5

24
3.

53

4.
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3.

77

35
3.

90
10

40
5.

89
24

4.
11

5
24

6.
46

4.
00

1.
75

1.
65

10

10 30 3.88 30 4.255 30 4.255 30 4.255 30 455 24 3.555 30 4.255 30 3.88 30 10

35 18.695 24 12.69 35

2.09 7.815 2.782.795 7.815 8.08

2.
05

5

2.
06

30
12

.6
6

35

5.
04

5
30

12
.6

6
35

18
.0

05

45 45

32.32

10 3.685 10 10 2.185 1010 3.06 10 10 2.06 1010 2.06 10

90
5
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69
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70
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5

15
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hier wird glatte 
GK-Deckenbekleidung 
montiert

hier wird glatte 
GK-Deckenbekleidung 
montiert

hier wird glatte 
GK-Deckenbekleidung 
montiert
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J J

I I

H H
G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5

L6

L6

L7

L7

L8

L8

LC LC

LB LB

LA LA

L0 L1

L0 L1
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Büro Kulmbach | Buchbindergasse 5, 95326 Kulmbach | T. 09221 69025-24 | F. 09221 69025-25
Büro München | Anglerstraße 6, 80339 München | T. 089 4141829-0 | F. 089 4141829-99

Büro Hannover | Schiffgraben 46, 30175 Hannover | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001

Büro Düsseldorf | Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf | T. 0621-58632-4400 | F. 0621 58632-4001

Büro Karlsruhe | Karlstraße 87, 76137 Karlsruhe | T. 0621 58632-4700 | F. 0621 58632-4001

Büro Bremen | Hansator 17, 28217 Bremen | T. 0621 58632-4600 | F. 0621 58632-4001

Büro Zürich | Langstrasse 64, CH-8004 Zürich | T. +41 44 508 07 37

Büro Frankfurt | Hanauer Landstraße 126 - 128, 60314 Frankfurt am Main | T. 0621 58632-4500 | F. 0621 58632-4001

Büro Aalen | Ulmer Straße 80, 73431 Aalen | T. 0621 58632-4780 | F. 0621 58632-4001

Büro Ludwigshafen | Wredestraße 35, 67059 Ludwigshafen | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
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LEGENDE
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Campus Handwerk 1
33631 Bielefeld

Neubau am Campus Handwerk

Ausführungsplanung

HWK Ostwestfahlen-Lippe
zu Bielefeld

Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau e.V.
Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Kfz e.V.
Fachbereich Maler und Lackierer im Handwerksbildungszentrum Brackwede e.V.
Fachbereich KFZ der Handwerkskammer Ostwestfahlen-Lippe zu Bielefeld
Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld

OKFB EG Geb. 2

OKFB EG Geb. 3
+111,13 m üNN

+111,3825 m üNN

FACHING

PLANUNG FREIGABE

HLS

Ingenieurbüro Reich + Hölscher

Steubenstraße 6
33609 Bielefeld

Ingenieurbüro Schröder & Partner

Schillerstraße 81
33609 Bielefeld

Elektro

hofmann röttgen
Landschaftsarchitekten BDLA

Speyerer Straße 123
67117 Limburgerhof

Außenanlagen

FACHING

Ingenieurbüro Heinrichs

Zollstockgürtel 63
50969 Köln

Bauphysik

Bauphysik

ZPP Ingenieure AG

Heidelbergerstraße 14
64283 Darmstadt

Tragwerksplanung

GUS Architekten Ingenieure
Gesellschaft für Umweltplanung

Johannestraße 71
70176 Stuttgart

Werkstattplanung

PL / PLA / BZ

ALLPLAN NR / a|sh

PlanbereichPlanartBauteilLPIndexPlannummerProjekt

FW | REM | ICR | FH | SVH | CEK | FCO

9903212

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Ebene 0 Gebäude 2
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Detailverweis V: 
Variante des Details, 
einzelne Positionen weichen ab.

DECKEN FeuerwiderstandsklasseAusbaustempel DeckeDECKEN FeuerwiderstandsklasseAusbaustempel Decke

F30/F60/F90/F120

Feuerwiderstand von oben

Feuerwiderstand von unten

Deckenanstrich

Unterkante Rohdecke
Unterkante abgeh. DeckeTyp Unterdecke

Oberfläche Rohdecke

Schallabsorptionsgrad αw

lichte Installationshöhe [m]
lichte Raumhöhe [m]

Deckenanstrich
Tragsystem Unterdecke

Rohdeckenoberflächen Tragsystem Unterdecke

Unterdecken, Deckenbekleidungen

...1

...2 mittlere Tönung, Nassabriebklasse 1, seidenmatt

weiß, Nassabriebklasse 1, seidenmatt-

S

D

Deckenanstrich staubbindend

ohne Deckenanstrich

F

Beton unbehandelt, SB ___

Spachtelung, Q2
Systembeschreibung

Putz, Q2
Systembeschreibung

freitragendes Deckensystem
Systembeschreibung

weitspannendes Deckensystem
Systembeschreibung

Deckensystem
Systembeschreibung...

f...

w...Z

Y

SB

Wandabsorber 
Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Schallabsorptionsgrad von αw = 1,0
UK 2,65 ab OKFF bis UK Rohdecke
d=125mm

H3A Gipskarton ohne Akustikanforderung, glatt
1-lagig, d=12,5mm, Q2

imprägnierter Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2 

Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Kühl-/Heizdecke ___

B

Ad

Aa

Aad

Rasterdecke aus Streckmetall-Einlegeplatten
Tiefe ca. 625 mm bzw. 100 mm, vollflächig revisionierbar,
umlaufender Wandanschluss

Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/25 Q, Lochflächenanteil 23%
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/15 Q, Lochflächenanteil 23%
Kühl-/Heizdecke ___
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2

Rasterdecke aus Metall-Einlegeplatten
Format ca. ___x___mm, vollflächig revisionierbar,
Kühl-/Heizdecke ___
umlaufender Wandanschluss

H3d

H5 Langfelddecke, als Hygienedecke
aus Metall-Einlegeplatten, Tiefe ca. 625 mm
sichtbares Wandprofil

__mm Wärmedämmung aus Mineralwollplatten,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = _____ W/mKL

I 125 mm Wärmedämmung aus Holzwolle-Bauplatten,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = _____ W/mK

Spachtelung Q3 + Deckenastrich in Disperseionsfarbe

Spachtelung Q3 + Deckenanstrich Feuchtraum geeignet

xx.xx.xxxx

1:100Ebene -1

Campus
Handwerk 2

W2501
Deckenspiegel Übersicht

W2501NaCH 5 2 E-1DS_Ü

erstelltv1 FCO26.02.2026

FCOv2

v2

21.08.2026D1 in "A-Räumen" angepasst, Heiz/Kühldecke überprüft, Legende überarbeitet

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2022H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024
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