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Schacht

ZUFAHRT
(Personal, Teilnehmer,

Andienung Material)

NEBENEINGANG
(Teilnehmer, Verwaltung)

DB wird verschlossen,
anschließend 
Erstellung Vorwand

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5
oder DIN 18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

HAUPTEINGANG
(Teilnehmer, Verwaltung, Mieter, Besucher, Küche)

Je nach System besteht
eine Notwendigkeit einer Trennwand
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Balken 16/16 
UK 2,27m ab OKFF
Verschraubung durch Winkel an Wand

Stütze 16/8
2,27m ab OKFF
seitliche Verschraubung an Fensterbrüstung
steht auf Gummigranulat
(Schutz für Bodenbeschichtung)
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Holzbalken 16/8cm
Achsabstand 5625cm
UK=2,27m ab OKFF

verschraubt mit Winkel auf OK Wand
keine wandseitigen Befestiger

Sägerauh Bauholz Fichte
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Einbringöffnung
Fenster und Klinkeranschluss später erstellen
(nach Abbbau Gerüst)

OK Attika +1.2575 = 112.64m üNN

OKRFB +0.6275 = 112.01m üNN

OK Attika +1.2575 = 112.64m üNN
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Büro Aalen | Ulmer Straße 80, 73431 Aalen | T. 0621 58632-4780 | F. 0621 58632-4001

Büro Ludwigshafen | Wredestraße 35, 67059 Ludwigshafen | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
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Campus Handwerk 1
33631 Bielefeld

Neubau am Campus Handwerk

Ausführungsplanung

HWK Ostwestfahlen-Lippe
zu Bielefeld

Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Bau e.V.
Handwerksbildungszentrum Brackwede Fachbereich Kfz e.V.
Fachbereich Maler und Lackierer im Handwerksbildungszentrum Brackwede e.V.
Fachbereich KFZ der Handwerkskammer Ostwestfahlen-Lippe zu Bielefeld
Kreishandwerkerschaft Gütersloh-Bielefeld

OKFB EG Geb. 2

OKFB EG Geb. 3
+111,13 m üNN

+111,3825 m üNN

FACHING

PLANUNG FREIGABE

HLS

Ingenieurbüro Reich + Hölscher

Steubenstraße 6
33609 Bielefeld

Ingenieurbüro Schröder & Partner

Schillerstraße 81
33609 Bielefeld

Elektro

hofmann röttgen
Landschaftsarchitekten BDLA

Speyerer Straße 123
67117 Limburgerhof

Außenanlagen

FACHING

Ingenieurbüro Heinrichs

Zollstockgürtel 63
50969 Köln

Bauphysik

Bauphysik

ZPP Ingenieure AG

Heidelbergerstraße 14
64283 Darmstadt

Tragwerksplanung

GUS Architekten Ingenieure
Gesellschaft für Umweltplanung

Johannestraße 71
70176 Stuttgart

Werkstattplanung

PL / PLA / BZ

ALLPLAN NR / a|sh

PlanbereichPlanartBauteilLPIndexPlannummerProjekt

FW | REM | ICR | FH | SVH | CEK | FCO

9903212

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Ebene 0 Gebäude 2
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

Detailverweis V: 
Variante des Details, 
einzelne Positionen weichen ab.

Deckenanstrich

Unterdecken, Deckenbekleidungen

Unterkante Rohdecke
Unterkante abgeh. Decke

Schallabsorptionsgrad αw

lichte Installationshöhe [m]
lichte Raumhöhe [m]

Deckenanstrich
Tragsystem Unterdecke

Typ Unterdecke
Oberfläche Rohdecke

(siehe DS)

Deckenstempel Rohdeckenoberflächen

Sichtbeton

Putzarbeiten

Fliesenarbeiten

Oberflächenbehandlung EBM, Putz- und Stuckarbeiten

Maler- und Tapezierarbeiten Wandbekleidung / Rammschutz:

Signaletik

Malerarbeiten + Bekleidungen

...1-

S

D

Deckenanstrich staubbindend

ohne Deckenanstrich

F

Deckenanstrich Innendispersionsfarbe 

Deckenanstrich Feuchtraum geeignet

weiß, Nassabriebklasse 3, seidenmatt

A Gipskarton ohne Akustikanforderung, glatt
1-lagig, d=12,5mm, Q2

Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Kühl-/Heizdecke ___

Ad

Aa

Aad

imprägnierter Gipskarton, glatt,
1-lagig, d=12,5mm, Q2 B

Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/15 Q, Lochflächenanteil 23%
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2
Gipskarton mit Akustikanforderung, gelocht,
1-lagig, d=12,5mm, Q2
Lochung 12/15 Q, Lochflächenanteil 23%
Kühl-/Heizdecke ___
umlaufender Randfries GK, glatt, 1-lagig, d=12,5mm, Q2

H3

Rasterdecke aus Streckmetall-Einlegeplatten, abklappbar
Tiefe ca. 625 mm bzw. 100 mm, vollflächig revisionierbar,
umlaufender Wandanschluss

Streckmetall-Einlegeplatten
Tiefe ca. 625 mm bzw. 100 mm, vollflächig revisionierbar,
umlaufender Wandanschluss

I
__mm Wärmedämmung aus Mineralwollplatten,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit = _____ W/mKL

125 mm Wärmedämmung aus Holzwolle-Bauplatten

H5 Langfelddecke, als Hygienedecke
aus Metall-Einlegeplatten, Tiefe ca. 625 mm
sichtbares Wandprofil

SB Beton unbehandelt, SB ___

W02 ohne Behandlung, SB2 

W03 ohne Behandlung, SB3 

Hinweise:
- Putz grundsätzlich bis 20cm über UK Abhangdecke führen
  (siehe lichte Raumhöhe + 20cm)
- Putz ohne Abhangdecke raumhoch führen 

W04 Festlegung nach Betonage
        evtl. Gipsputz Q2 

 + W41 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1 

W07 Kalkzementputz, Q2  + W49 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1, 
             fungizid + bakterizid

W11 Gipsputz, Q2  + W41 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1 + W = Achtung: Hier sind auch Malerarbeiten enthalten

Wand Fliesen Allgemein
Farbe: hellgrau
Format: 30 x 60 cm, Läuferverband 1/3

W65 Abd. FBK W1-l, Fliesen 1,20m ab OKFF 

W69 Adbichtung FBK W1 + Fliesen 2.10m ab OKFF 

Wand Fliesen Waschbecken E+2
Farbe: weiß
Format: 10 x 30 cm, Fugenschnitt

Wand Fliesen Küche E+2
Farbe: weiß
Format: 10 x 30 cm, Läuferverband 1/3

Achtung: Sockelfliese hellgrau

Verlegeachse = Fliesenfuge

Verlegeachse = Mitte Fliese

+ W = Achtung: Hier sind auch Malerarbeiten enthalten

+ W49 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1, fungizid + bakterizid
 oberhalb Fliesen bis UKD+20cm:

+ W49 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1, fungizid + bakterizid
 oberhalb Fliesen bis UKD+20cm:

+ W49 Q3 Spachtelung, Vlies, Dispersionsanstrich NAK1, fungizid + bakterizid
 oberhalb Fliesen bis UKD+20cm:

W64 Adbichtung FBK W3-I raumhoch, Fliesen raumhoch ab OKFF
(kein Putz) 

W70 Adbichtung FBK W2-I raumhoch, Fliesen raumhoch ab OKFF
(kein Putz)

W58 Abd. FBK W1-l, Fliesen 1,20m ab OKFF 

W41 Q3 Spachtelung, Vlies, 
         Dispersionsanstrich NAK1 

W87 Filzabsorber in Teilbereichen
W88 Wandabsorber Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern
Schallabsorptionsgrad von αw = 1,0, UK 2,65 ab OKFF bis UK Rohdecke, d=125mm

W86 Dämmplatten (Leistung Rohbau)

W48 Signaletik WX Wandbeschriftung
W "X" = Typ 1 / 2 / ...

D
xxx weitere 

Beschriftungsarbeiten 
siehe Detail

W49 Q3 Spachtelung, Vlies, 
         Dispersionsanstrich NAK1, 
         fungizid + bakterizid

W45 Q3 Spachtelung, 
         Latexanstrich NAK1

W63 staubbindener Anstrich NAK3

W46 Lasur pigmentiert 

weitere Malerarbeiten 
siehe Detail

D
xxx

Hinweis:
Maler- + Tapezierarbeiten 
bis UK Rohdecke oder Abhangdecke vorsehen
(siehe lichte Raumhöhe)

Sonstiges
W21 Wandbelag als HPL Holzdekor (Produkt der Planung: Resopal Honey Oak 4083 EW)

TX Türbeschriftung
T "X" = Typ 1 / 2 / ...

GX Glasbeschriftung
G "X" = Typ 1 / 2 / ...
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Wandbeläge - Übersicht

v1 erstellt FCO

E0Ü1151

Ü1151Ebene 0

12.05.2026

FCOv2 Wandbeläge Maler ergänzt und Legende angepasst 14.07.2026

FCO28.07.2026v3 Legende überarbeitet, W41 / W49 überarbeitet

FCOLegende Malerarbeiten überarbeitetv4

v4

21.08.2026
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