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KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand KL_Bestand

KL_Bestand KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand

KL_Bestand
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AA AA

BB BB

CC CC

DD DD

55

55

66

66

77

77

88

88

99

99

1010

1010

1111

1111

1212

1212

1313

1313

1414

1414

1515

1515B
B

305,55 m²
79,93 m

2 6

FOYER 1FOYER 1
R.U1.01R.U1.01

-

195,52 m²
154,47 m

2 6 8

CAFETERIA ICAFETERIA I
R.E.12R.E.12

LH: 3,765 m

31,44 m²
44,88 m

2 6 8

CAFETERIA IICAFETERIA II
R.E.13.1R.E.13.1

LH: 4,095 m

153,09 m²
97,12 m

2 6

THEATERFOYERTHEATERFOYER
R.E.13R.E.13

-

5,64 m²
9,19 m

2 6 7

SCHILDERLADENSCHILDERLADEN
R.E.02R.E.02

LH: 3,27 m

196,51 m²
82,61 m

28 5

RATSSAALRATSSAAL
R.E.14R.E.14

LH: 2,325 m

81,45 m²
49,23 m

2 6

FOYER 2FOYER 2
R.U1.01cR.U1.01c

LH: 5,91 m

7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 35

AUFZUG A3AUFZUG A3

AUFZUG A1AUFZUG A1

ROHR NEU
ANALOG

BESTANDSROHR

HISTORISCHES
ROHR OHNE
FUNKTION

HISTORISCHES
ROHR OHNE
FUNKTION

+2,2575

UK FD +4,165

UK FD +4,265 +2,35

19,22 1,20 1,20 1,80 3,00 1,20 6,00 1,20 1,20 1,80 1,74
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40
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89
5

1,9
0

1,235 1,615 0

UK FD +4,295 = +2,38 i.L.

UNTERSICHT UMGANG RATSSAAL

LUFTRAUM

LUFTRAUM

DD 230/100

DD 80/100

S-DD Ø30

79,79 m²
34,79 m

2 9 1

SCHÜLERCAFETERIASCHÜLERCAFETERIA
R.E.09R.E.09

LH: 3,20 m

423,24 m²
139,07 m

2 9 7

BÜRGERBERATUNGBÜRGERBERATUNG
R.E.05R.E.05

LH: 2,75 m

36,19 m²
25,06 m

2 9 7

PAUSENRAUMPAUSENRAUM
R.E.07R.E.07

LH: 2,715 m

150,23 m²
62,33 m

2 9 7

BÜRORAUMBÜRORAUM
R.E.06R.E.06

LH: 2,75 m

6,87 m²
11,06 m

2 9 2

BÜROSERVICEBÜROSERVICE
R.E.10R.E.10

LH: 3,315 m

9,56 m²
12,32 m

2 9 8

TRESORRAUMTRESORRAUM
R.E.04R.E.04

LH: 3,315 m

30,91 m²
22,76 m

2 9 7

EINGANG BÜRGERBERATUNGEINGANG BÜRGERBERATUNG
R.E.08R.E.08

LH: 2,75 m

11,16 m²
13,39 m

14 6 7

WINDFANG OSTWINDFANG OST
R.E.01aR.E.01a

LH: 3,27 m

4,72 m²
8,72 m

1 1 3

SCHLEUSESCHLEUSE
K.E.01K.E.01

LH: 2,235 m

19,83 m²
19,30 m

1 1 3

TR 01TR 01
K.E.02K.E.02

LH: 2,235 m

7,19 m²
10,76 m

10 1 6

WC-BARRWC-BARR
K.E.07K.E.07

LH: 2,16 m

5,26 m²
9,61 m

10 1 2

VORRAUMVORRAUM
K.E.04K.E.04

LH: 2,16 m

3,11 m²
8,35 m

10 1 6

DUSCHEDUSCHE
K.E.05K.E.05

LH: 2,16 m

316,17 m²
123,14 m

2 10

FOYER 3FOYER 3
R.E.01R.E.01

-

LH: 3,27 m

16,02 m²
18,56 m

2 6 7

THEATER BERATUNGTHEATER BERATUNG
R.E.15R.E.15

LH: 3,235 m

4,72 m²
8,72 m

1 1 3

TECHNIKTECHNIK
K.E.08K.E.08

LH: 2,385 m

16,84 m²
15,55 m

7 9 7

IMBISSIMBISS
R.E.11R.E.11

LH: 2,75 m
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0
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,0
0

12
,0
0
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HEB 360
UK TRÄGER = 2,99 i. Li.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB

HEB 360
UK TRÄGER = 2,99 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB

HEB 360
UK TRÄGER = 2,99 i. Li.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB
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HEB 360
UK TRÄGER = 2,99 i. Li.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB

ROHR NEU
ANALOG

BESTANDSROHR

ROHR NEU
ANALOG

BESTANDSROHR

+2,35

UK FD +4,265

UK FD +4,265

+2,35

48 2,10 3,00 32 56 32 3,00 3,00 32 56 32 3,00 3,00 32 56 32 3,00 3,00 32

40 2,10 3,00
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73
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90
35

5
90

35
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90
35

5
90

35
5

90
35

5
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515 1,80 3,00 1,80 1,11

445 2,10 3,00 1,20 3,00 3,00 2,27
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445 2,10 3,00 1,20 3,00 3,00 1,20 3,00 1,80

36
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75 3,00 2,27

LUFTRAUM

DD 136/90
L-DD 57,4/90

S-DD Ø35

90
30

90
55

5

70 1,80 1,80

4,
90

5

UK RD +5,525

UK FD +5,365

UK RD +4,31
UK FD +4,15

UK RD +5,525

UK FD +5,365

UK RD +4,31
UK FD +4,15

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

Deckensegel
3000 x 450

Deckensegel
3000 x 450

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900DECKENSEGEL

1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

Deckensegel
3000 x 450

DECKENSEGEL
2100 x 450

Deckensegel
3000 x 450

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

Deckensegel
3000 x 450

Deckensegel
3000 x 450

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

DECKENSEGEL
1200 x 900

Deckensegel
3000 x 450

Deckensegel
3000 x 450

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
3000 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

DECKENSEGEL
1800 x 900

DECKENSEGEL
2100 x 900

47 1,80 3,00 32 56 32 3,00 3,00 32 56 32 3,00 1,20 60
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2,275 1,845

53,795 735

LUFTRAUM

2,
43

9,
01

97
51

1,53 13,00 99 26

VERLAUF UND POSITION RÖHREN 
'NEU' GEM. PLANUNG WI 

UK TRÄGER +4,825 m = +2,91 m v. OKFF
UK RD: +5,265 m = +3,35 m v. OKFF

UK TRÄGER: +3,985 m = +3,225 m v. OKFF
UK RD: +4,375 m = +3,615 m v. OKFF

FORTLUFT-TURM

AUSSENLUFT-TURM

SCHACHT TGA

SCHACHT TGA

UK TRÄGER +4,825 m = +2,91 m v. OKFF
UK RD: +5,265 m = +3,35 m v. OKFF

UK FD DECKENSEGEL +3,20

UK FD DECKENSEGEL +3,20

UK KASETTE +5,50 m = +3,585 m v. OKFF
UK RD: +5,75 m = +3,835 m v. OKFF

UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD DECKENSEGEL +2,75 UK FD DECKENSEGEL +2,75 UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD DECKENSEGEL +2,75UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD DECKENSEGEL +2,75

UK FD +3,94

UK FD +3,94

UK TRÄGER: +4,825 m = +5,55 m v. OKFF 1. UG
UK RD: +5,265 m = +5,99 m v. OKFF 1. UG

A
A

1,35 1,00 1,20 1,78 5 1,77 1,20 1,20 1,20 3,60 1,20 1,20 1,20 3,60 1,20 1,20 1,20 3,575 5 1,175 1,20 1,18 5

UK Sonnenschutz = +2,765

UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L.

UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L. UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L.

UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L.

UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L. UK SONNENSCHUTZ = +2,765 m i.L.
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BITTE BEACHTEN:
SCHWER ENTFLAMMBARER VORHANG – MANUELLE BEDIENUNG

MJMLMJMJMJMLMJMJMJMLMJMJMJMLMJMJMJMJMLMJ

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

UK DECKE AUSSENFASSADE
BLECHVERKLEIDUNG BESTAND
RAL 6017

DECKENSEGEL
2100 x 450

Deckensegel
3000 x 450

E-DD Ø10

59

1,2
75

1,8
7

30
30

5
2,
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E-DD Ø10

4,
06

5
92

5

3,
45

5
6,
61

5

1,0
4
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00

61

1,21

S-DD Ø15

575

1,005

2,
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5
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4,
60

515 1,80 3,00 2,10 81

1,3
5

2,
62

59

1,2
75

2,55

3,295

95
5

1,5
85

TR 06TR 06

TR 02TR 02

UK FD +4,965= +3,05 i.L.

5_R_706_DE_00_641-025_R_706_DE_00_641-02

<Variiert>

33
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7 2,555

7
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7
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3
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7
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7
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7
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0
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7
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3
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1,7
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7
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7

7 1,805

2,305

7 2,535 7 2,465 7 2,46 7 80 7 2,20 7 80 7 2,20 7 2,20 7 80 7 1,75 7 1,75 7 1,75 7 80 7 80 7 3,50 7 80 7 2,53

1,6
2

7
1,6
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7
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5

7 1,805

1,6
2

7
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5

7
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1,6
2

7
1,6

9

7
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5
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2

7
1,6
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7
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52,53 7 80 7 3,50 7 80 7 2,535 2,535 7 80 7 3,50 7 80 7 2,545

1,6
5

4
1,6

85

4
78

5

1,6
15

7
2,
16

5

3,03 335

NACHSTRÖMÖFFNUNG
ÜBER 4 FENSTER;
FREIER QUERSCHNITT ca 4 x 0,76 m²
;ABSTURZSICHERE VERGLASUNG;
BRH 74

NACHSTRÖMÖFFNUNG
ÜBER  FENSTER;
FREIER QUERSCHNITT ca 0,76 m²
;ABSTURZSICHERE VERGLASUNG;
BRH 74

72
1,4

5

1,1
85 1,18 5

35 70 3535 70 35 35 70 35 2,
4035 70 35

PANEELTEILUNG IN DIESEM 
BEREICH ANGENOMMEN, BEREITS 
DEMONTIERT!
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5

35 70 35

NACHSTRÖMÖFFNUNG
ÜBER  FENSTER;
FREIER QUERSCHNITT ca 0,3 m²
;ABSTURZSICHERE VERGLASUNG;
BRH 74

= +2,125 i.L.

= +6,275 i.L.UK FD +8,09

UK FD +7,13

UK FD +3,94 = +2,125 i.L.

UK FD +4,295

UK FD +5,185 UK FD +5,185

UK FD +4,295

UK FD +4,295

UK FD +5,185
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IPE 200
NICHT KRAFTSCHLÜSSIG UNTERFÜTTERN
UK TRÄGER = 3,15 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB/F90

IPE 200
NICHT KRAFTSCHLÜSSIG UNTERFÜTTERN
UK TRÄGER = 3,15 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB/F90

IPE 200
KRAFTSCHLÜSSIG UNTERFÜTTERN
UK TRÄGER = 3,15 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB/F90

IPE 200
NICHT KRAFTSCHLÜSSIG UNTERFÜTTERN
UK TRÄGER = 3,15 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB

IPE 200
KRAFTSCHLÜSSIG UNTERFÜTTERN
UK TRÄGER = 3,15 m i.L.
BEPLANKUNG 3-SEITIG FB

ML
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37 12 71 325 375 335 88 1,30 245 4,66 5,15 825 28 6,54 26 1,43 1,17 485 4,85 5 2,54 2,45 57 4,455 1,22 56
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HEM 280

HEM 280

HEB 360 HEB 360

HEM 280

HEM 280

HEB 360
HEB 360

HEM 280 HEB 360

HEB 360

HEM 280

HEB 360
HEB 360

HEB 360
HEM 280

HEM 280
HEB 360

HEB 360

RA = 30,95 m ü. NHN
WD Ø22

RA = 30,95 m ü. NHN
H-WD Ø12,5

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø10

RA = 30,91 m ü. NHN
WD Ø20

RA = 30,91 m ü. NHN
E-WD Ø10

RA = 30,91 m ü. NHN
E-WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
L-WD Ø22

RA = 30,95 m ü. NHN
L-WD Ø22

RA = 30,95 m ü. NHN
H-WD Ø12,5

RA = 30,95 m ü. NHN
B-WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
H-WD Ø12,5

RA = 30,91 m ü. NHN
B-WD Ø10

RA = 30,91 m ü. NHN
B-WD Ø10

RA = 30,91 m ü. NHN
WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
B-WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
H-WD Ø12,5

RA = 30,95 m ü. NHN
WD Ø22

RA = 30,98 m ü. NHN
H-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
H-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
BESTAND

WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø20

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,14 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15 RA = 30,98 m ü. NHN

WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø10

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
E-WD Ø10

RA = 30,96 m ü. NHN
E-WD 45/15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,95 m ü. NHN
B-WD Ø10

RA = 30,95 m ü. NHN
B-WD Ø22

RA = 30,98 m ü. NHN
WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

30 1,495 60 60 60 60 60 60 685 23 57
1,23 53 7 53 7 53 67 53 7 53 7 53 65 57

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
H-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

RA = 30,98 m ü. NHN
E-WD Ø15

MOTORISIERTE NACHSTRÖMÖFFNUNG 
FASSADE

MOTORISIERTE NACHSTRÖMÖFFNUNG 
FASSADE

RA = 30,98 m ü. NHN
B-WD Ø15

ANSCHLUSSDETAIL HIST. WANDRÖHREN/ NEUE RLT-
LEITUNGEN MIT DENKMALPFLEGE ABZUSTIMMEN
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RUNDE STÜTZENVERKLEIDUNG
BLECH GRÜN RAL 6021

RUNDE STÜTZENVERKLEIDUNG
BLECH GRÜN RAL 6021

RUNDE STÜTZENVERKLEIDUNG
BLECH GRÜN RAL 6021
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BODEN:

ESTRICH BESTAND/ FLIESEN BESTAND
ESTRICH BESTAND/ KLINKER BESTAND
ESTRICH BZW. UNTERBODEN BESTAND/ 
NOPPENBODEN BESTAND (KAUTSCHUK)
ESTRICH BESTAND/ FLIESEN NEU
ESTRICH BESTAND/ KLINKER NEU
ESTRICH BESTAND/ LINOLEUM NEU
ESTRICH BZW. UNTERBODEN BESTAND/ 
NOPPENBODEN NEU (KAUTSCHUK)
ESTRICH BESTAND/ STAUBB. ANSTRICH NEU
ESTRICH BESTAND/ TEPPICH NEU
ESTRICH NEU/ FLIESEN NEU
ESTRICH NEU/ KLINKER NEU
ESTRICH NEU/ LINOLEUM NEU
ESTRICH NEU/ NOPPENBODEN NEU
ESTRICH NEU/ SAUBERLAUFZONE NEU
ESTRICH NEU/ STAUBB. ANSTRICH NEU
ESTRICH NEU/ TEPPICH NEU
STAUBB. ANSTRICH NEU
BÜHNENBODEN BESTAND
DOPPELBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
DOPPELBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
DOPPELBODEN NEU/ TEPPICH NEU
FERTIGTEIL NEU

ANSTRICH NEU
PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
AHD GK NEU/ ANSTRICH NEU
AHD GK BESTAND/ ANSTRICH NEU
AHD GK-AKUSTIK NEU/ ANSTRICH NEU
AHD METALLLAMELLE NEU
HWL - PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
HWL - PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
HEIZ-KÜHLSEGEL NEU

DECKE:

WAND:

PUTZ NEU/ ANSTRICH NEU
Q3 SPACHTELUNG NEU/ ANSTRICH NEU
ANSTRICH NEU
HWL - PLATTE BESTAND/ ANSTRICH NEU
HWL - PLATTE NEU/ ANSTRICH NEU
FLIESEN NEU
SYSTEMTRENNWAND GLAS
SICHTMAUERWERK BESTAND/REINIGUNG
SICHTBETON BESTAND
SICHTBETON NEU
SICHTMAUERWERK NEU
KS MAUERWERK ROH NEU
BLECHVERKLEIDUNG NEU
KS MAUERWERK ROH BESTAND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OBERFLÄCHEN

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GITTERROST NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ FLIESEN NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ KLINKER NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ LINOLEUM NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ NOPPENBODEN NEU
HOHLRAUMBODEN NEU/ TEPPICH NEU
HOLZBODEN NEU
ÖLFESTER ANSTRICH NEU
SAUBERLAUFZONE NEU
SCHALTWARTENBODEN (TA)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SICHTBETON BESTAND
(TRAPEZBLECH NEU)
SICHTBETON NEU
ANSTRICH BESTAND (BEMALUNG DENKMAL)

10
11
12
13

N

M 1:50

0 0,5 1 2,5 5 [m.cm]

PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME

PROJEKTNAME

PLANUNGSPHASE

AUFTRAGGEBER*IN

ENTWURFSVERFASSER*IN

ANTRAGSSTELLER*IN

UNTERSCHRIFT

DATUM ERSTELLT
DATUM PLANSTAND
BLATTGRÖßE

INDEX

841 X 2250

"COPYRIGHT RESERVED" NACH DIN 34 10.1977
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, 
AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.
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LEGENDE DECKENSPIEGEL

STAHLBETON BESTAND

TRAPEZBLECH

SONNENSCHUTZ MIT BMA ANSCHLUSS

ANSTRICH NEU

HEIZ-KÜHLSEGEL

GK GLATT NEU

PUTZ NEU / ANSTRICH NEU

KONSTRUKTIONDECKENBEKLEIDUNG

STAHLBETON NEU

HWL-PLATTE NEU / ANSTRICH NEU

METALLLAMELLE

KONSTRUKTIONSRASTER ELT

KONSTRUKTIONSRASTER HKLS

GK GLATT BESTAND

GK AKUSTIK NEU

METALLPANEEL NEU

HWL-PLATTE BESTAND / ANSTRICH NEU

ANSTRICH BESTAND DENKMALSCHUTZ

MOTORPOSITION SONNENSCHUTZ

MOTORPOSITION LAMELLENFENSTER

MJ

ML

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MAßUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR
MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER
FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE
KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN,
AUF OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMAßE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE
ERFORDERLICHEN ROHBAUÖFFNUNGEN.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG
DER JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄß DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU
VON NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE
ZULÄSSIG.

LEGENDE

OBERKANTEOK

FERTIGFUSSBODENFF

ROHFUSSBODENRF

DECKED

UNTERZUGUZ

GELÄNDEG

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFFBRH

REGENROHRRR

(H-)FH     (HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30

(H-)FB     (HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90

BW        FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

BABW     IN BAUART EINER BRANDWAND

FB, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+D+S

FB, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfb+RD+S

FH, DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+D+S

FH, RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDfh+RD+S

MAUERWERK, KS

STAHLBETON

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

TROCKENBAU AUF OK RD

HOLZ

DÄMMUNG WEICH

DÄMMUNG HART

ERDREICH

DECKENDURCHBRUCHDD

WANDDURCHBRUCHWD

WANDSCHLITZWS

BODENDURCHBRUCHBD

ELEKTRO/E

HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR/H/K/L/S

NEU

ABHANGDECKEAHD

VORDERKANTEVK

BODENABLAUFBA

ABBRUCH

BESTAND UNTERKANTEUK

AUFZUARBEITEN

RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDRD+S

TROCKENBAU AUF OK FF

MW, KLINKER

MAUERWERK, TRAGEND

ÄNDERUNG  DATUM  NAME  INDEX
AUSSENDECKE: UNTERTEILUNG UND BEMAßUNG ERGÄNZEN. 25.11.25 WTA 03
PLANSTAND WP3 06.03.26 04
HIST. RÖHREN LEITUNGSFÜHRUNG 27.05.26 JKL 05
KOORDINATION AUSBAU 02.07.26 JKL 06
ÜBERARBEITUNG STAND WP3 17.07.26 07

LEGENDE ELT DECKENSPIEGEL

MEHRKRITERIENMELDER

LINEAR RAUCHMELDER

ALARMTONGEBER M. BLITZLEUCHTE

DECKENLEUCHTE, EINBAU-ANBAU

SPIEGELLEUCHTE

EINZELLICHTLEISTE ANBAU, TECHNIKRÄUME

KUGELLEUCHTE BESTAND

BRANDMELDEANLAGE/ SPRACHALARMIERUNG

BELEUCHTUNG

RAUCHMELDER IN DECKE

AUßENBELEUCHTUNG, WANDLEUCHTE

PENDELLEUCHTE, 1,5m

WAND-, DECKENLAUTSPRECHER

BLITZLEUCHTE

PENDELLEUCHTE, ARBEITSPLATZ

PENDELLEUCHTE 1m

RAS-SYSTEM

LINIENMELDER

DÄMMERUNGSSCHALTER

AUßENBELEUCHTUNG

PRÄSENZMELDER + DÄMMERUNGSSCHALTER

DECKENLEUCHTE, ANBAU, THEATER

SICHERHEITSBELEUCHTUNG, SYMETRISCH

SICHERHEITSBELEUCHTUNG, ASYMETRISCH

SICHERHEITSBELEUCHTUNG, WANDLEUCHTE

SICHERHEITSBELEUCHTUNG, FLÄCHENLEUCHTE

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

NOTAUSGANG PIKTOGRAMM

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

ELEKTRO

BEWEGUNGSMELDER + ULTRASCHALLSENSOR

PA

PA-SCHIENE

ANSCHLUSS W-LAN-STATION

DECKENLAUTSPRECHER (MEDIENTECHNIK)

DECKENVERTEILER

ZUBRINGERKABEL

SCHLITZBANDKABEL

GEBÄUDEFUNK

DECKENBÜHNE

KABELTRASSEN

A

RAS

S/E R

Lx <

PM

LUX

BW-US

LUX

DV

WLAN

PoE

Pendel

Pendel

Pendel

KL_BESTAND

W

EINBAULEUCHTE, MULTIFUNKTIONSSAAL

ANBAULEUCHTE, MULTIFUNKTIONSSAAL

EINBAU-, ANBAU-, PENDELLEUCHTE

LEGENDE DECKENSPIEGEL

STAHLBETON BESTAND

TRAPEZBLECH

SONNENSCHUTZ MIT BMA ANSCHLUSS

ANSTRICH NEU

HEIZ-KÜHLSEGEL

GK GLATT NEU

PUTZ NEU / ANSTRICH NEU

KONSTRUKTIONDECKENBEKLEIDUNG

STAHLBETON NEU

HWL-PLATTE NEU / ANSTRICH NEU

METALLLAMELLE

KONSTRUKTIONSRASTER ELT

KONSTRUKTIONSRASTER HKLS

GK GLATT BESTAND

GK AKUSTIK NEU

METALLPANEEL NEU

HWL-PLATTE BESTAND / ANSTRICH NEU

ANSTRICH BESTAND DENKMALSCHUTZ

MOTORPOSITION SONNENSCHUTZ

MOTORPOSITION LAMELLENFENSTER

MJ

ML

AUFZUG A3 ÜBERARBEITUNG NACH STAT. ERFORDERNIS AUFZUG A3 ÜBERARBEITUNG NACH STAT. ERFORDERNIS 
OFFENOFFEN

ANORDNUNG HIST. LEITUNGEN IN ABSTIMMUNG MIT ANORDNUNG HIST. LEITUNGEN IN ABSTIMMUNG MIT 
DENKMALPFLEGEDENKMALPFLEGE

0505
HIST. RÖHREN
LEITUNGSFÜHRUNG

27.05.26

0505
HIST. RÖHREN
LEITUNGSFÜHRUNG

27.05.26


