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Entwurfsverfasser:

Gemarkung: Senne 1, Flur: 8, Flurstück: 2137

Fürstenbergstraße 10, 48147 Münster

± 0.00 = 130.50 m über NHN

16.10.2026

Index Änderungen Datum Bearbeiter
Basisplan 06.10.20250V
Legende, Typisierung AW & TRB, Tür- & Stützenbeschriftung 07.11.2025AV
Bemaßung Rohbau, Beschriftung AW, Schnittlinien 23.01.2026BV
Allgemeine Planfortschreibung 06.08.2026CV
neuer Fenstertyp, Einarbeit. Festl. Innenhoffassaden, Durchbr.16.10.2026DV

Vermaßung Durchbrüche Trockenbau
Wanddurchbruch Trockenbau

Wanddurchbruch Rohbau
Boden- | Deckendurchbr. Rohbau

Vermaßung Durchbrüche MW
Wanddurchbruch MW

Absturzsicherung Dach m. Geländerpf.
Dachgefälle Grat | Kehle

2001
A

Ansicht     Zeichnungsnr.
Schnitt     Schnitt-Nr.

Legende

OK | UK Oberkante | Unterkante
VorderkanteVK

LH | BRH Lichte Raumhöhe | Brüstungshöhe
UZ | ÜBZ Unterzug | Überzug
AHD Abhangdecke

Oberkante Fertig
Oberkante Roh

Oberkante Fertigboden
Oberkante Rohboden

ELT Elektro ABL | ZUL Abluft | Zuluft
HZG Heizung
SAN Sanitär
LFT Lufttechnik

OKR
OKF

Mauerwerk
Betonfertigteil

Beton bew. | unbew.

6001 ZEICHNUNGS-NR.
DETAIL-BEZ.X

WU-Beton | Brandwand

RR Regenrohr

rauchdichte Tür BMZ Brandmeldezentrale
dichtschließende Tür F Feuerlöscheinrichtung
Tür selbstschließend
Brandschutzabschl. (Brandschutztüren)

RDT
DT
.....TS
T30, 60, 90
Brandwiderstandsklassen von Wänden

Wand feuerhemmend
Wand hoch feuerhemmend
Wand feuerbeständig
Wand feuerbeständig + mB
Wand feuerbeständig + mB - Brandwand

Notausgang

Dämmung | Dämmung SP>1000°C

Auskragung Brandwand
Brandwand Dach | umgeklappt

Holzbauteile

RÖ Revisionsöffnung

Anforderung Brandüberschlag gem. BS
freizuhaltender Bereich Dachausstieg

Barrierefreiheit
Bewegungsfläche
Abstellfläche für Hilfsmittel
Leitsystem

Vertikale Brandsperre Mineralfaser

Vorderkante Bauteil

1

1

Legende Trockenbau
Wandtyp

gleitender Deckenanschluss, Fugenstärke = 20 mm

Trockenbauwand auf Rohboden

Trockenbauwand auf Rohboden
+ gleitender Deckenanschluss
Traversen für Hängeschränke o.ä.
Höhe gem. Detailplanung

Bauplatte imprägniertzementgebundene Bauplatte
Gegenseite Typ A

112

112-F

115

115-S

115-F

38x

626

628

Hinweise
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, soweit nicht anders angegeben. BRH und Öffnungshöhen (Rohbaumaße) beziehen sich auf OKF.
Tragende Außenwände sind grundsätzlich in der Brandschutzqualität F60 geplant. Außnahmen werden explizit gekennzeichnet.

Brüstungshöhe der Fenster soweit im Plan nicht abweichend angegeben: 0.80 m über OKF des jeweiligen Geschosses
Brüstungstiefe: 0.20 m

Alle Maße, Durchbrüche und bauliche Gegebenheiten sind vor der Ausführung durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen!

Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit der Schal- und Bewehrungsplanung, der statischen Berechnung sowie den Plänen der 
TGA-Fachplaner.
Die Durchbrüche in tragenden Betonbauteilen sind durch die Statik in den Schalplänen vollumfänglich dargestellt und beschrieben.
Die Schalpläne und die zur Schlitz- und Durchbruchsplanung gehörigen Pläne der TGA sind unbedingt zu berücksichtigen.

Beplankung / 
Dämmung

Beplankung / 
Ständerwerk (Achsabstand)

2-seitig
Einfachständer
CW 100

2-seitig
Einfachständer
CW 100

2-seitig
Einfachständer
CW 75

2-seitig
Einfachständer
CW 75
2-seitig
Doppelständer
CW 75 (312,5 mm)
2-seitig
Doppelständer
CW 100

2-seitig
Einfachständer
CW 100

2-seitig
Doppelständer
CW 75 (312,5 mm)

2-seitig
Einfachständer
CW 100

1-seitig
Einfachständer
CW 100

1-seitig
Einfachständer
CW 100

1-seitig
Einfachständer
CW 75

2x15mm GKF
1 x min. 60mm Dämmschicht

2x25mm Massivbauplatte
1 x min. 80mm Dämmschicht

1-seitig
Einfachständer
CW 75 (417 mm)

2-seitig
Doppelständer
CW 75 (312,5 mm)

2x12,5mm Aquapaneel
1 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm GKB
1 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm GKF (Knauf Piano)
1 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm GKB(I)
2 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm GKB(I)
1 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm Aquapaneel
1 x min. 80mm Dämmschicht
2x12,5mm GKB

2x12,5mm GKB
1 x min. 60mm Dämmschicht

2x12,5mm GKF (Knauf Piano)
1 x min. 60mm Dämmschicht

2x12,5mm GKB(I)
2 x min. 60mm Dämmschicht

2x12,5mm GKFI (Diamant)
2 x min. 60mm Dämmschicht

2x12,5mm Aquapaneel
2 x min. 60mm Dämmschicht

2x12,5mm Aquapaneel
2 x min. 60mm Dämmschicht
2x12,5mm GKB

Wandtyp

112

112

112-F

112-F

115

115

38x

38x

38x

38x

626

626

628

628

2-seitig
Doppelständer
CW 100

2-seitig
Doppelständer
CW 75 (312,5 mm)

2x12,5mm GKF (Knauf Piano)
2 x min. 80mm Dämmschicht

2x12,5mm GKF (Knauf Piano)
2 x min. 60mm Dämmschicht

2-seitig
Doppelständer
CW 100

2-seitig
Doppelständer
CW 75 (312,5 mm)

1x12,5mm GKFI (Diamant)
1x12,5mm Schallschutzplatte (Silentboard)
2 x min. 80mm Dämmschicht

1x12,5mm GKFI (Diamant)
1x12,5mm Schallschutzplatte (Silentboard)
2 x min. 60mm Dämmschicht

2-seitig
Doppelständer
CW 75

1x12,5mm GKFI (Diamant)
1x12,5mm GKF (Knauf Piano)
2 x min. 60mm Dämmschicht

115-F

115-F

115-F

115-S

115-S

2-seitig
Doppelständer
CW 75

2x12,5mm GKB(I)
2 x min. 60mm Dämmschicht115

W382

W384

W115-H2

W115-H2-1

W112-DF

W112-DF-1

W112-A

W112-A-1

W628B-DF

W628B-DF25

W385-2S

W385-1S

W626

W626-H2-1

Bezeichnung

W115-DF

W115-DF-1

W115-74db

W115-74db-1

W115-BS

Schallschutz/
-anforderungen

Rw = 60,7 dB

Rw = 66 dB

Rw = 66,4 dB

Rw = 66,6 dB

Rw = 67,6 dB

Rw = 58,4 dB

Rw = 55,9 dB

Rw = 59,8 dB

Rw = 57,2 dB

R´w, ≥ 60 dB

Rw = 38 dB

Rw ≥ 57 dB

Rw ≥ 44 dB

R´w, ≥ 24 dB

R´w, ≥ 24 dB

R´w, ≥ 34 dB

R´w, ≥ 34 dB

R´w, ≥ 37 dB

R´w, ≥ 37 dB

R´w, ≥ 37 dB

R´w, ≥ 37 dB

R´w, ≥ 34 dB

R´w, ≥ 34 dB

R´w, ≥ 47 dB

R´w, ≥ 47 dB

R´w, ≥ 48 dB

Rw = 69,7 dB

Rw = 71,9 dB

R´w, ≥ 47 dB

R´w, ≥ 47 dB

Rw = 74 dB

Rw = 74 dB

R´w, ≥ 45 dB

R´w, ≥ 45 dB

Rw = 66,6 dB
R´w, ≥ 47 dB

Rw = 66,6 dB
R´w, ≥ 37 dB

Brandschutz
-anf.

F60

F60

F60

F60

F90

Vorsatzschale

Vorsatzschale

Schachtwand

Schachtwand

Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

Korrosionsschutz

W115-H2-OG

Treppenauge
Luftraum

BRH 0.80 m

BRH 0.80 m

BRH 0.80 mBRH 0.80 m

BRH 0.80 mBRH 0.80 m

C.
20

.47
.T

1

C.20.04.T1

C.
20

.38
.T

5

Mittelzone - Cluster 9
145.33 m²
U 91.07 m

C_20_26

LH 2.70 m

BR
H 

0.8
0 m

BR
H 

0.8
0 m

Ty
p:

Fe
12

-R
Ty

p:
Fe

12
-R

Ty
p:

Fe
12

-R

C.20.13.T1

C.
20

.13
.T

5
C.

20
.13

.T
6

C.
20

.07
.T

4
C.

20
.07

.T
5

C.20.13.T3 C.20.13.T2C.20.13.T4

C.20.07.T2 C.20.07.T3C.20.07.T1

C.20.31.T1

C.
20

.27
.T

1

C.
20

.30
.T

1
C.

20
.43

.T
1

C.
20

.46
.T

1

C.20.39.T1

C.20.34.T1

C.20.42.T1

C.
20

.26
.T

6

C.20.38.T4 C.20.38.T3

C.
20

.38
.T

1
C.

20
.26

.T
4

C.20.26.T2C.20.26.T1

C.
20

.36
.T

1

C.20.38.T2

C.20.26.T3C.20.05.T1

C.
20

.05
.T

4

C.
20

.22
.T

1

C.
20

.05
.T

3 T3
0

C.
20

.T
7.T

1
T3

0 R
S

C.
20

.24
.T

1

C.
20

.05
.T

6
C.

20
.05

.T
9

C.
20

.05
.T

8

C.
20

.05
.T

5

C.
20

.05
.T

2
42

dB
T9

0

C.20.26.T5
42dB T30 RS

C.
20

.50
.T

1 T3
0

C.20.49.T1
T30 RS

C.20.02.T1
T90

Typ: Fe12-R Typ: Fe12-R Typ: Fe12-RTyp: Fe12-R

feu
er

be
stä

nd
ig 

+ 
mB

 - 
Br

an
dw

an
d

C_20_50
VF
13.76 m²
U 14.91 m
LH 2.70 m

feu
er
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hochfeuerhemmend

C_20_06
WC-R
4.77 m²
U 8.74 m
LH 2.70 m

C_20_02
ELT-UV
3.78 m²
U 8.35 m
LH 3.52 m

C_20_03
EDV
7.55 m²
U 11.00 m
LH 3.52 m

LH 3.86 m

Aufzug
VF
11.50 m²
U 13.64 m

C_20_20
WC-R
4.77 m²
U 8.74 m
LH 2.70 m

C_20_07
WC
15.16 m²
U 15.72 m
LH 2.70 m

C_20_14
WC
3.09 m²
U 7.24 m
LH 2.70 m

C_20_12
WC
3.03 m²
U 7.15 m
LH 2.70 m

C_20_13
WC
15.16 m²
U 15.72 m
LH 2.70 m

C_20_15
WC
2.84 m²
U 7.02 m
LH 2.70 m

C_20_10
WC
3.03 m²
U 7.15 m
LH 2.70 m

C_20_11
WC
2.79 m²
U 6.93 m
LH 2.70 m

C_20_16
WC
3.09 m²
U 7.24 m
LH 2.70 m

C_20_19
WC-R
4.77 m²
U 8.74 m
LH 2.70 m C_20_22

Lager n. br.
5.81 m²
U 9.77 m
LH 3.52 m

C_20_23
ELT-UV
3.78 m²
U 8.35 m
LH 3.52 m
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C_20_T6
TRH
8.16 m²
U 11.45 m
LH 11.37 m

LH 3.68 m

C_20_T7
TRH
6.36 m²
U 10.29 m
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C_20_T8
TRH
8.22 m²
U 11.49 m
LH 11.37 m

C_20_21
Lager br.
5.92 m²
U 9.85 m
LH 3.52 m

C_20_04
PUMI
4.18 m²
U 8.63 m
LH 3.52 m
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C_20_09
Förderpf.
12.38 m²
U 14.19 m
LH 2.70 m

C_20_17
Förderpf.
12.46 m²
U 14.24 m
LH 2.70 m

C_20_18
Förderpf.
12.48 m²
U 14.25 m
LH 2.70 m

C_20_08
Förderpf.
17.68 m²
U 18.89 m
LH 2.70 m
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C_20_24
Förderpflege
24.08 m²
U 21.75 m
LH 2.70 m

C_20_25
Klassenraum X
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U 40.33 m
LH 3.14 m
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C_20_37
Teamstützpunkt
20.17 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

C_20_30
Klassenraum
56.24 m²
U 30.78 m
LH 3.14 m

C_20_31
Klassenraum
61.58 m²
U 34.78 m
LH 3.14 m

C_20_43
Klassenraum
56.24 m²
U 30.69 m
LH 3.14 m

C_20_35
Clusterküche
15.21 m²
U 15.97 m
LH 3.14 m

C_20_45
Gruppenraum
18.38 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

C_20_28
Gruppenraum
18.38 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

C_20_36
WC
6.07 m²
U 14.10 m
LH 2.70 m

Clustermitte 10
75.47 m²
U 40.75 m
LH 3.14 m

C_20_40
Gruppenraum
18.11 m²
U 17.40 m
LH 3.14 m

C_20_41
Gruppenraum
18.11 m²
U 17.40 m
LH 3.14 m

C_20_39
Klassenraum
57.40 m²
U 30.89 m
LH 3.14 m

C_20_44
Gruppenraum
18.38 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

Clustermitte 9
75.47 m²
U 41.39 m
LH 3.14 m

Abst.fl.
10.17 m²
U 12.97 m
LH 3.14 m

Abst.fl.
10.96 m²
U 13.30 m
LH 3.14 m

C_20_49
Teamstützpunkt
20.17 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

C_20_48
Clusterküche
15.22 m²
U 15.98 m
LH 3.14 m

C_20_47
WC
6.07 m²
U 14.10 m
LH 2.70 m

C_20_27
Klassenraum
56.25 m²
U 30.70 m
LH 3.14 m

C_20_42
Klassenraum
61.46 m²
U 33.09 m
LH 3.14 m

C_20_46
Klassenraum
56.25 m²
U 30.69 m
LH 3.14 m

C_20_01
VF
65.07 m²
U 35.84 m
LH 2.70 m

C_20_33
Gruppenraum
18.11 m²
U 17.40 m
LH 3.14 m

C_20_34
Klassenraum
57.40 m²
U 30.89 m
LH 3.14 m

C_20_32
Gruppenraum
18.11 m²
U 17.40 m
LH 3.14 m

C_20_29
Gruppenraum
18.38 m²
U 18.60 m
LH 3.14 m

C_20_38
Mittelzone - Cluster 10
135.33 m²
U 84.10 m
LH 2.70 m

E_20_01
VF
46.28 m²
U 38.71 m
LH 3.14 m
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