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OKFF

Türbezeichnungen Fensterbezeichnungen
FE = Fenster
BRH = Brüstungshöhe fertig,
    Angabe ab OK FF
BR = Brüstungshöhe roh,
    Angabe ab OK RFB
FEH = Fensterhöhe
vFE = verschlossenes Fenster
öFE = öffenbares Fenster

Erdreich

Kies

Sand

Estrich

Stahlbeton

Beton Fertigteil

Mauerwerk

Wärmedämmung

Holz

Beton, WU Glas

Gipskarton

Wärmedämmung

Beton unbewehrt

Stahl

Wärmedämmung

DeckenversprungOK RD
+2,50

OK RD
+2,55

WD = Wanddurchbruch
UZD = Unterzugdurchbruch

WWS = waagerechter 
    Wandschlitz
SWS = senkrechter 
    Wandschlitz

BD = Bodendurchbruch
DD = Deckendurchbruch

FBA = Fußbodenaussparung
FBS = Fußbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz
DKA = Deckenaussparung

RH = Rohrhülse
RHS = Rohrsohle
RA = Rohrachse

KB  = Kernbohrung

OKFF  = Oberkante 
    Fertigfußboden
OKRD = Oberkante 
    Rohdecke

BW

Brandschutzbezeichnung

Höhenangaben

Neubauelemente Abbruchelemente Bestandselemente 
Bauteilaufbau und Beschaffenheit soweit nicht weiter definiert unbekannt.

AT  =  Außentür
IT  =  Innentür
Tfh  = Tür Feuerhemmend 
Tfb  = Tür Feuerbeständig
Tfh-rs = Tür Feuerhemmend - Rauchschutz
RS  =  Rauchschutztür
DS  =  Tür dichtschließend
DSS  =  Tür dicht- und selbstschließend
NA  =  Notausgangstür 
FW  =  Feuerwehr Zugang

Feuerlöscheinrichtung

WandhydrantWH

fh
B.BW Bauart einer Brandwand

Feuerhemmend

Brandwand

RWA Rauch- und Wärmeabzug
fb Feuerbeständig

Planzeichen
FT = Betonfertigteil
OK = Oberkante
UK = Unterkante
FF = Fertigfußboden
RF = Rohfußboden
RD = Rohdecke
GK = Gipskarton
AHD = Abhangdecke
LRH = Lichte Raumhöhe
DF  = Dehnfuge
DEF  = dauerelastische Fuge

AW = Außenwand
IW = Innenwand
DA = Dach
DE = Decke
BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = Außentreppe
ITR = Innentreppe
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
STZ = Stütze

HKV = Heizkreisverteiler
HK = Heizkörper
L = Lüftung
S = Sanitär
K = Kälte
E = Elektro
EUV = Elektrounterverteilung
ZST = Außenzapfstelle
RR = Regenfallrohr
FR = Futterrrohr
F = Fläche
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Planbezeichnung

Fachplaner

Architekt

Bauherr

Plan

LWL Museum für Naturkunde - Umbau und Erweiterungen zum Forum 
für Naturwissenschaften

16.02.2026

Besondere Hinweise
Die vorliegende Planung ist nur mit der Ausführungsplanung des Architekten sowie der zugehörigen Planung der jeweiligen Fachplaner 
gültig. Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauaufsicht zu klären. Alle Haustechnikangaben verstehen sich als 
Vorabangaben und sind mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schal- und Bewehrungspläne der 
Tragwerksplanung verbindlich. Die tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geprüfter Berechnung herzustellen. 
Sämtliche Ausführungen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt werden. Für die Richtigkeit der 
Ausführung ist allein der Unternehmer verantwortlich.

Vor Baubeginn sind örtlich Naturmaße zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Planmaßen sind 
schriftlich anzuzeigen und vor Beginn der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären. 

Hinweis:
Die Grundlage dieser Planung sind die vom Bauherren zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen vom 09.09.2020.
Die Architekten empfehlen als Grundlage für die weitere Planung ein verformungsgerechtes Aufmaß durch einen Vermessungsingenieur 
durchführen zu lassen. 

Allgemeine Hinweise

- Umbau im Bestand 
- ungesicherte Bestandskonstruktionen 
- Übernahme planerischer Bestandskonstruktionen in Umbauplanung (nicht verformungsgerecht)
- Bestandsunterlagen liegen vor und können bei Bedarf eingesehen werden
- vor Ausführung Überprüfung und Aufmaß vor Ort
- grundsätzlich umsichtigem, bestandsschonendem Abbruch gemäß Vorgaben und nach Abstimmung mit Bauleitung
- sofortige Einstellung von Arbeiten und Rückmeldung/-sprache mit Bauleitung, wenn Bestandskonstruktionen wesentlich
  von planerisch unterstellten Konstruktionen abweichen

Hinweis:
Der vorliegende Plan ist nur in Abhängigkeit mit dem Schadstoffgutachten und der Baustelleneinrichtung gültig. Die Lage von Schleusen 
und zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen ist dem Schadstoffgutachten zu entnehmen.

ACHTUNG VORABZUG!
NUR ZU AUSSCHREIBUNGS-

UND KALKULATIONSZWECKEN

10

Umbaumaßnahme Planetarium gem. 
Ausführungsplanung Büro htarchitektur
Stand 15.10.2021
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Achse neue Wand auf 
Baustelle festzulegen
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06_E00
Lagerbox

NGF: 24,10 m2

RU: 20,33 m

LRH: 3,26 m

BB: Beschichtung RB/ES

WB: Anstrich Weiß

DB: RD Grau

0.19.1
Museumspädagogik

NGF: 96,78 m2

RU: 44,455 m

LRH: 6,125 m

BB: Linoleum

WB: Anstrich Weiß

DB: DS Akustik Weiß

0.19.2
Lager Museumspädagogik

NGF: 17,37 m2

RU: 18,745 m

LRH: 3,26 m

BB: Linoleum

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.01
Büro 1 Haustechnik 

NGF: 13,40 m2

RU: 15,875 m

LRH: 2,39 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD

0.22
Planetarium + MP Besucherbetr.

NGF: 27,08 m2

RU: 21,01 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: k.M.

0.20
Foyer 

NGF: 452,69 m2

RU: 100,01 m

LRH: 4,80 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Weiß

DB: MERO-System

0.22.1
Büro

NGF: 11,76 m2

RU: 14,635 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: k.M.

0.24
Kantine

NGF: 41,43 m2

RU: 28,725 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: k.M.

0.F2.1
Flur

NGF: 30,98 m2

RU: 40,175 m

LRH: 2,45 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD 

0.F1.1
Notw. Flur

NGF: 27,43 m2

RU: 27,665 m

LRH: 2,39 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD F30 

0.15.3
EMA

NGF: 1,35 m2

RU: 5,17 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.44.2
Haustelefon

NGF: 1,31 m2

RU: 4,595 m

LRH: 2,925 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.S2
Notw. Flur

NGF: 9,93 m2

RU: 13,18 m

LRH: 2,26 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD F30 

0.44
Wechselausstellung

NGF: 338,06 m2

RU: 83,61 m

LRH: 2,925 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.28
Garage

NGF: 16,94 m2

RU: 17,41 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.16
Technik

NGF: 6,86 m2

RU: 11,305 m

LRH: 3,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.F6
Technik

NGF: 9,44 m2

RU: 15,07 m

LRH: 3,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.07.1
Vorraum H

NGF: 7,95 m2

RU: 11,41 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

0.06.1
Vorraum D

NGF: 10,56 m2

RU: 13,455 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

0.07.3
WC Beh.

NGF: 5,11 m2

RU: 9,41 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

0.06.3
PuMi

NGF: 2,59 m2

RU: 6,495 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

0.06.2
WC D

NGF: 17,53 m2

RU: 18,305 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

A5
Aufzug 

NGF: 3,85 m2

RU: 7,97 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.F5
Elektro-UV

NGF: 8,59 m2

RU: 13,485 m

LRH: 3,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.20.2
Abst.

NGF: 5,71 m2

RU: 10,975 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.20.9
Vorraum Rampe

NGF: 92,54 m2

RU: 47,43 m

LRH: 2,895 m

BB: Beschichtung RB/ES

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD Akustik

0.F1
Flur

NGF: 33,20 m2

RU: 45,015 m

LRH: 2,45 m

BB: Linoleum

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD 

T2
Notw. TR

NGF: 15,95 m2

RU: 17,71 m

LRH: 2,925 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

T1
Notw. TR

NGF: 15,67 m2

RU: 17,16 m

LRH: 3,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

T7
Getränke

NGF: 17,09 m2

RU: 19,74 m

LRH: 2,925 m

BB: Beschichtung RB/ES

WB: Anstrich Weiß

DB: RD Grau

RU: 21,975 m

LRH: 2,62 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

Lager

NGF: 6,75 m2

RU: 12,295 m

LRH: 2,38 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.30
Technik

NGF: 0,58 m2

RU: 3,84 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.02
Verteilerraum

NGF: 4,77 m2

RU: 9,31 m

LRH: 2,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.12
Sanitärlager

NGF: 24,06 m2

RU: 22,225 m

LRH: 2,925 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.20.8
Aufzugstechnik

NGF: 1,88 m2

RU: 6,15 m

LRH: 2,895 m

BB: Beschichtung RB/ES

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

12_E00
Installationsschacht

NGF: 2,05 m2

RU: 6,05 m

LRH: 6,87 m

BB: RB

WB: Rohbau

DB: RD

0.20.6
Technik

NGF: 8,79 m2

RU: 13,025 m

LRH: 2,925 m

BB: Linoleum, ablf.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.11
Lager

NGF: 55,54 m2

RU: 50,255 m

LRH: 2,81 m

BB: Parkett Bestand

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD F30 

0.11.1
Flur

NGF: 16,04 m2

RU: 17,45 m

LRH: 2,81 m

BB: Parkett Bestand

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD F30 

0.07
Bankraum

NGF: 50,68 m2

RU: 30,225 m

LRH: 3,765 m

BB: Abschliff Parkett

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.05
Schlosserei/ Elektrowerkstatt

NGF: 32,95 m2

RU: 24,31 m

LRH: 3,765 m

BB: Abschliff Parkett

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.06
Büro Gebäudemanagement

NGF: 18,70 m2

RU: 18,25 m

LRH: 3,765 m

BB: Abschliff Parkett

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.09
Maschinenraum

NGF: 101,35 m2

RU: 51,54 m

LRH: 3,765 m

BB: Hirnholzparkett

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.08
Wechselausstellung

NGF: 203,34 m2

RU: 60,13 m

LRH: 3,22 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.23
Lager

NGF: 17,13 m2

RU: 17,45 m

LRH: 2,925 m

BB: Sichtestrich

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.23.1
Lager

NGF: 7,80 m2

RU: 12,395 m

LRH: 2,925 m

BB: Sichtestrich

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen
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Sanitärbereich 7 MA Damen 
+ 7 MA Herren
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Achse neue Wand auf 
Baustelle festzulegen

L  KB Ø 24/15 
 MKB= -17 UKD 

L  KB Ø 18/35.5 
 MKB= -17 UKD 

L  WD 81/45 
 OK= -7 UKD  

L  WD 81/45 
 OK= -7 UKD  

L  WD 35/35 
 OK= -9.5 UKD  

L  WD 35/30 
 OK= -9.2 UKD  L  WD 35/30 

 OK= -9.2 UKD  

L  KB Ø 16/11.5 
 MKB= -21.5 UKD 

L  WD 35/35 
 OK= -9.5 UKD  

L  WD 50/35 
 OK= -9.5 UKD  

L  KB Ø 14/24 
 MKB= -27 UKD 

L  KB Ø 14/24 
 MKB= -27 UKD 

L  KB Ø 14/11.5 
 MKB= -27 UKD 

L  KB Ø 20/11.5 
 MKB= -27 UKD 

S  KB Ø 8/13.5 
 MKB= -18 UKD 

S  KB Ø 8/13.5 
 MKB= -18 UKD 

S  DD Ø 10 

S  DD Ø 10 

S  KB Ø 10/12 
 MKB= -18 UKD 

B  KB Ø 10/15 
 MKB= -15.5 UKD 

S  KB Ø 10/15 
 MKB= -21 UKD 

S  KB Ø 10/11.5 
 MKB= -21 UKD 

S  DD Ø 10 

S  DD Ø 10 

S  KB Ø 10/12 
 MKB= -18 UKD 

S  KB Ø 10/14 
 MKB= -34.75 UKD 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 6 

S  DD Ø 6 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 12.5 

S  DD Ø 12.5 

H  DD Ø 10 

L  DD 25/25 
L  DD 25/25 

S  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -21 UKD 

S  KB Ø 10/47 
 MKB= -21 UKD 

S  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -21 UKD 

S  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -18 UKD 

S  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -18 UKD 

S  DD Ø 12.5 

H  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -11 UKD 

H  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -11 UKD 

H  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -11 UKD 

H  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -12 UKD 

H  KB Ø 4/36.5 
 MKB= -4 UKD H  KB Ø 4/50.5 

 MKB= -4 UKD 

S  KB Ø 6/15 
 MKB= -18 UKD 

S  KB Ø 10/15 
 MKB= -46.5 UKD 

S  KB Ø 8/36.5 
 MKB= -18 UKD 

L  KB Ø 15/36.5 
 MKB= -15 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

B  KB Ø 10/36.5 
 MKB= -10 UKD 

L  WD 74/59 
 OK= 99 UKD  

L  WD 60/60 
 OK= 36 UKD  

L  KB Ø 14/36.5 
 MKB= -9 UKD 

L  KB Ø 14/36.5 
 MKB= -9 UKD 

L  KB Ø 14/36.5 
 MKB= -9 UKD 

L  KB Ø 14/36.5 
 MKB= -9 UKD 

L  KB Ø 24/14 
 MKB= -17 UKD 

L  KB Ø 18/35.5 
 MKB= -17 UKD 

L  WD 14/14 
 OK= -14.5 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 16/16 
 OK= -7 UKD  

L  WD 14/14 
 OK= -8 UKD  

L  WD 14/14 
 OK= -8 UKD  

L  WD 14/14 
 OK= -8 UKD  

L  WD 14/14 
 OK= -2 UKD  

L  WD 14/14 
 OK= -2 UKD  

H  WD 8/8 
 OK= -8 UKD  

L  WD 81/45 
 OK= -7 UKD  

L  WD 81/45 
 OK= -7 UKD  

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  DD 20/20 

S  KB Ø 12.5/24 
 MKB= -16 UKD 

S  KB Ø 12.5/24 
 MKB= -16 UKD 

L  KB Ø 14/36.5 
 MKB= -15 UKD 

L  DD 107/35 

S  KB Ø 6/25 
 MKB= -18 UKD S  KB Ø 6/36.5 

 MKB= -18 UKD 

Befehlsgeber (12cm x 28cm)
UK = 93,5 cm

(nach Angabe WuM Aufzug 
Schindler)

E-WD 40/10
OK= -10 UKD

E-KB D = 10 cm
MKB= -15cm UKD

E-WD 30/10
OK= -10 UKD

E-KB D=10 cm
45° Winkel

E-KB ø 8/36.5
MKB= -10cm UKD

E-KB ø 8/36.5
MKB= -10cm UKD
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Bestandsecke Grundlage Lageplan 

vbm vom 11.08.2021

Anschluss Bodenplatte neu an
Stützen, Anschluss Abdichtung

Anschluss Bodenplatte neu an
Bodenplatte Bestand 
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02_E00
Foyer

NGF: 317,57 m2

RU: 129,24 m

LRH: 6,06 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Verschiedene WB

DB: Holzlamellen

07_E00
Kasse

NGF: 42,34 m2

RU: 35,505 m

LRH: 2,95 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Blau

DB: DS Akustik Grau

08_E00
Shop

NGF: 63,07 m2

RU: 32,63 m

LRH: 2,95 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Blau

DB: DS Akustik Blau

0.15
Umkleide

NGF: 8,18 m2

RU: 11,69 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.13.2
Dusche H

NGF: 1,20 m2

RU: 4,42 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.14
Vorraum D

NGF: 5,48 m2

RU: 9,575 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.30
Technik

NGF: 16,55 m2

RU: 17,885 m

LRH: 3,26 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: Anstrich Weiß

0.26
Vorraum_AP Küche

NGF: 11,17 m2

RU: 16,72 m

LRH: 2,48 m

BB: FL., 10x10

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD 

0.14.1
WC D

NGF: 2,26 m2

RU: 6,105 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.14.2
Dusche D

NGF: 1,20 m2

RU: 4,42 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.13.1
WC H

NGF: 2,26 m2

RU: 6,105 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.13
Vorraum H

NGF: 5,48 m2

RU: 9,575 m

LRH: 2,50 m

BB: FL., 10x10, R10/B

WB: FL., 10x10 & Anstrich

DB: AHD 

0.15.2
BMZ

NGF: 1,22 m2

RU: 5,06 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.15.4
UV

NGF: 1,51 m2

RU: 5,89 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.44.1
Haustechnik

NGF: 2,92 m2

RU: 7,145 m

LRH: 2,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.S1
Notw. Flur

NGF: 4,19 m2

RU: 8,19 m

LRH: 2,26 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

0.20.7
Ausstellung

NGF: 389,70 m2

RU: 127,21 m

LRH: 4,80 m

BB: Sichtestrich

WB: k.M.

DB: MERO-System

0.07.2
WC H

NGF: 20,40 m2

RU: 18,78 m

LRH: 2,48 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: AHD 

SCH1
Lüftungsschacht

NGF: 1,92 m2

RU: 5,605 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: k.M.

DB: k.M.

04_E00
Windfang 2

NGF: 8,06 m2

RU: 11,51 m

LRH: 2,28 m

BB: Sauberlaufzone

WB: Anstrich Anthrazit

DB: AHD Akustik

05_E00
Servicebüro

NGF: 23,49 m2

RU: 22,67 m

LRH: 2,95 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Weiß

DB: DS Akustik Grau

03_E00
Windfang 1

NGF: 8,08 m2

RU: 11,52 m

LRH: 2,28 m

BB: Sauberlaufzone

WB: Anstrich Anthrazit

DB: AHD Akustik

01_E00
Treppenanlage

NGF: 38,89 m2

LRH: 6,06 m

BB: Betonfertigteil

WB: Verschiedene WB

DB: Holzlamellen

09_E00
Verbindungsgang

NGF: 26,11 m2

RU: 30,795 m

LRH: 2,45 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD Akustik

0.S3
Notw. Flur

NGF: 6,91 m2

RU: 11,34 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD F30 

0.01.1
Malerwerkstatt

NGF: 32,89 m2

RU: 24,225 m

LRH: 3,405 m

BB: Beschichtung RB/ES

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD 

0.15.1
Technik

NGF: 1,42 m2

RU: 5,355 m

LRH: 2,455 m

BB: k.M.

WB: Anstrich Weiß

DB: RD, geschliffen

0.29
Technik

NGF: 4,20 m2

RU: 9,80 m

LRH: 0,00 m

BB: k.M.

WB: Rohbau

DB: RD, geschliffen

0.20.1
Flur

NGF: 69,99 m2

RU: 38,555 m

LRH: 2,455 m

BB: FL., 60x60, R9

WB: Anstrich Weiß

DB: AHD Akustik

11_E00
Aufzugsschacht

NGF: 3,20 m2

RU: 7,20 m

LRH: 6,87 m

BB: RB

WB: Rohbau

DB: LR

E

E

F

F

Legende Raumstempel
Wandbelag

WDIV_30  
WRO_31  
WAN_32  
WAN_33  
WAN_34  
WAN_35   
WFL_36  
WFL_37  
WFL_38  
WFL_39  
WAN_40   
WTA_41  
WRO_42  
WFL_43  

Verschiedene Wandbeläge
Rohbau     
Anstrich Weiß    
Anstrich Blau    
Anstrich Anthrazit    
Wiederholungsanstrich
Fliesen Bestand, 15x15 cm   
Fliesen Bestand, 20x20 cm    
Fliesen Neu, 10x10 cm    
Fliesen Neu, 10x10 cm    
Anstrich Bestand    
Tapete Bestand    
Rohbau
Fliesen Neu, 20x20 cm   

Sichtbeton/Mauerwerk/Trockenbau
RAL 9016 Verkehrsweiß
RAL 280 30 15 Kohlesteinblau
RAL 7024 Graphitgrau

Weiß glänzend, Sanitär
 Weiß glänzend, Präparation
oxidrot hell
asphaltschwarz
Anstrich auf Mauerwerk/Putz/Ziegel/Trockenbau
Anstrich auf Tapete

asphaltschwarz
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