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Bauteil: feuerhemmend

Legende Brandschutz
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- 1,5cm Bodenbelag
- 6,0cm Anhydrit-Estrich
- 2,0cm Trittschalldämmung EPS 040 ( gemäß Schallschutz )
- 16,0cm Wärmedämmung WLG035
- Abdichtung gegen Erdreich nach DIN 18533
- 25/30/50cm Stb.- Bodenplatte

Fussbodenaufbau EG Neubau
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Dämmstärke unter der Decke nach Angabe TGA

- 20,0cm Wärmedämmung WLG035
- 1,5cm Kalkzementputz

- 20cm Stb.- Decke ü. EG
- 9,5cm   TrittschalldämmungWLG032
- Trennfolie
- 6,0cm Zementestrich
- 1,5cm Bodenbelag
Systemschnitt 1 - 1

- 20cm Stb.- Bodenplatte
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- Abklebung
- 2,0cm Wärmedämmung PIR
- 5,5cm Anhydrit-Estrich
- 1,5cm Bodenbelag
Fussbodenaufbau EG Foyer

3.16
3.33

-0.105±0.00 -0.27

±0.00

in Bodenplatte Masche 20x20 m

als Gebäudeableitung verlegen
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Potentialausgleichschiene

LEGENDE
FUNDAMENTERDER/BLITZSCHUTZ

Fundamenterder aus Edelstahl V4A,

Anschlussfahne aus Edelstahl V4A,
Rundleiter Ø 10 mm
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Anschluss an Regenfallrohr2

Rundleiter Ø 10 mm,

Ringerder Masche 10x10 m
unter Sauberkeitsschicht 
Funktionspotentialausgleichsleiter 
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Gebäudeversprung Vermesser

Rasterdecke mit umlaufendem Fries

Glatte Decke

Ohne Abhängung, Sichtinstallation

Abhängehöhe im EG = 2,81 von OKFF = 15cm v. UKRD

zementgebundene Holzwolle-Akustik Deckenplatte

Abhängehöhe im EG = 2,60 von OKFF
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