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Estrich auf Dämmlage

Raumstempel

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte
Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

E0_S_307
Raumname

NGF: 40,11 m2

LRH: 4,050 m

B:

 

B.01
D:

 

D.01

Ebene-Raumnummer
Raumbezeichnung

Nettoraumfläche in m²
Lichte Raumhöhe

Bodenbelag
Deckenbekleidung

Boden/Deckenbelag Tragschicht

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Türen 32 / SK2
              R´w / Schallschutzklasse

Wände ≥52 dB / Rw (Laborwert)

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
NE Notentwässerung
DE Dacheinlauf
HK Heizkörper
Li. LH lichte Höhe
ELT Elektroplanung
RLT Raumlufttechnik
EUV Elektro-Unterverteilung
S Sanitär
L Lüftung
HPD Hochpunkt Dämmung
TPD Tiefpunkt Dämmung

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch
BA=Bodenaussparrung

WS=Wandschlitz

KBZ-D=Kernbohrzone DeckeKBZ-B=
Kernbohrzone Boden

Schallschutz:

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
11 05.03.2026 sc/

pfe/
tgö

Kernbohrzonen Heizung angepasst

Grundriss 1. Obergeschoss Teilplan 04Planinhalt

  
PlanformatGez. Gepr.

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)

706_5_GR_01_004_11

Planstand
Index Datum
11 05.03.2026

Maßstab
1:50

12-21001

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

706_5_GR_01_004_11

156,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement

Planverfasser

Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planverfasser: Assmann
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BD 70/20 (S)

BD 15/15 (S)

BD 20/40 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/40 (H
S)

DD 20/20 (S)

DD 20/20 (S)

DD 15/15 (S)

DD 20/20 (S)

DD 20/20 (S)

WD 45/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 40/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 35/15 (K)

OK: -0
,200 UKRD

WD 20/40 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 45/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

W
D 35/15 (K)

OK: -0,300 UKRD

W
D 35/15 (K)

OK: -0,200 UKRD

W
D 30/20 (H)

OK: 0,000 UKRD

BD 30/60 (E)

W
D Ø4 (S)

nach Angabe HLS

Detail DE 112

DD 20/40 (H
S)

WS 5/320/2 (E)

OK: 0,000 UKRD

UK: +0,000 OKRD

W
D 40/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

WD 60/20 (E)

OK: -0
,150 UKRD

W
D 60/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

DD 30/60 (E)

WS 5/320/2 (E)

OK: 0,000 UKRD

UK: +0,000 OKRD

W
D 50/8 (E)

OK: -3,120 UKRD

W
D 50/8 (E)

OK: -3,120 UKRD

KBZ-B 20/10 (H)

KBZ-B 20/10 (H)

KBZ-B 40/10 (H)

KBZ-B 20/10 (H)

KBZ-D 20/10 (H)

KBZ-D 20/10 (H)

KBZ-D 20/10 (H)

KBZ-D 20/10 (H)

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
0,350x0,350

Stb.-Stütze
0,350x0,350

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Unterzug 1,500/0,500
UKUZ +6,350

Stb.-Unterzug 1,500/0,500
UKUZ +6,350

Verbundstütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400
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d=0,400
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d=0,400
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d=0,400

Verbundstütze
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Verbundstütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Verbundstütze
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Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Stb.-Stütze
d=0,400

Verbundstütze
d=0,400

Verbundstütze
d=0,400

Delta Beam DR50-500 
UKUZ 7,330

Delta Beam DR50-500 
UKUZ 7,330

EWi.E1_S_309-1

T.E1_S_309-1

KBZ-B 20/10 (H
)

KBZ-B 50/24 (S)

Rw ≥ 51 dB

Rw ≥ 51 dB

Rw ≥ 51 dB

Rw ≥ 54 dB

Rw ≥ 54 dB
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32 / S
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32 / S
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32 / S
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32 / SK2

32 / SK2

32 / SK2

32 / SK2

32 / SK2

32 / SK2

32 / SK2

Rw ≥ 65 dB

32 / SK2

fb/BBW

Rw ≥ 51 dB

Rw ≥ 51 dB

Rw ≥ 51 dB

TRH E

Schwelle 6 cm

Innenwände

Terrasse
Plattenbelag Betonplatten auf Stelzlager
60 x 60 cm, 2 % Gefälle, offene Fugen

Rohdecke
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E1_S_317
Besprechung
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 18,44 m2

U: 19,706 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_318
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 39,24 m2

U: 31,1425 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_319
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 44,85 m2

U: 30,190 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_320
Büro "Sachbearbeitung" (2-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 11,77 m2

U: 15,808 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_321
Besprechung
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 16,94 m2

U: 16,6045 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_316
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 6,94 m2

U: 12,0765 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_315
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,71 m2

U: 13,3505 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_314
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 65,14 m2

U: 41,809 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_313
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,95 m2

U: 11,7305 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_312
Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,22 m2

U: 11,738 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_311
Besprechung
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 16,64 m2

U: 16,627 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_309
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,95 m2

U: 11,647 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_310
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,53 m2

U: 11,976 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_324
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,03 m2

U: 11,732 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_323
Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,75 m2

U: 11,3995 m
LRH AHD: 2,850 m

E1_S_501
Flurzone
D03 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
NGF: 114,24 m2

U: 117,4465 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_423
Nische
D14 - AHD - GK glatt
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 1,39 m2

U: 5,6285 m
LRH AHD: 2,500 m

H_R H_R

34

34

V_12

H_XH_X

H_W H_W

H_VH_V

H_U H_U

H_TH_T

H_S H_S

H_QH_Q

V_13 V_14 V_15 V_16 V_17 V_18 V_19V_11V_10V_09V_08V_07

VK
 R

D

IK
 A

tti
ka

VK
 G

el
än

de
r

VK
 G

es
im

sb
an

d

BD 2,00 25 /2,60

2 
%

Belag

2 
%

Be
la

g
0 

%

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Überström
elem

ent
Schako AUDIXG-LG 350/500

Überströmelement

Schako AUDIXG-LG 350/500

Überströmelement

Schako AUDIXG-LG 350/500

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Überstr
ömelement

Schako AUDIXG-LG
 350/500

Üb
er

str
öm

ele
m

en
t

Sc
ha

ko
 A

UD
IX

G-
LG

 35
0/

50
0

Üb
er

str
öm

ele
m

en
t

Sc
ha

ko
 A

UD
IX

G-
LG

 35
0/

50
0

Überströmelement

Schako AUDIXG-LG 350/500

Überströmelement

Schako AUDIXG-LG 350/500

DE_VS
127

DE_HS
138

DE_VS
139

T.E.1-1

T.E1_S_414-1

T.E1_S_501-1

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_G125 FAS_LP5_P25-G100FAS_LP5_P125FAS_LP5_P50FL-G75 FAS_LP5_P50FL-G75 FAS_LP5_P50

FAS_LP5_G75

FAS_LP5_P75FL

FAS_LP5_G75

FAS_LP5_P75

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P75-G75

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_P50FL-P75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P75FL-G75_Treppenhaus

FAS_LP5_P75-G75

FAS_LP5_P25-G75

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P25-G100

FAS_LP5_P50FL-P75

FAS_LP5_P50FL-P75

FAS_LP5_P50FL-P75

FAS_LP5_P50FL-P75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50FL-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_P50-G75

FAS_LP5_G125

FAS_LP5_P50

FA
S_

LP
5_

P5
0

FA
S_

LP
5_

P5
0

FAS_LP5_P125
FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P125
FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P125
FAS_LP5_P125

FAS_LP5_P50
FAS_LP5_P68

FAS_LP5_P64
FAS_LP5_P50

FAS_LP5_P50

FAS_LP5_P50

FAS_LP5_P75

FAS_LP5_P50

---
---

---
1.F01

T.E1_S_413-1

T.E1_S_418-1

T.E1_S_421-1

T.E1_S_422-1

T.E1_S_419-1

T.E1_S_420-1

T.E1_S_502-1

T.E1_S_416-1

T.E1_S_415-1

T.E1_S_502-2

T.E1_S_320-1

T.E1_S_323-1

T.E1_S_316-1

T.E1_S_317-1

T.E1_S_311-1

T.E1_S_310-1

T.E1_S_312-1

---
---
---
0.F24

T.E1_S_502-1

9,535

30

2,60

30

6,335

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,005,005,0010,00 5,005,005,005,00 5,00 5,00 5,00

3,22

2,92

2,3
45

12
75

2,2
4

30
50

15

1,62 52,26

50

30

1,62 52,26

15

2,07 25

10,55 75

35

2,725

125

125

2,95

125

3,10

3,59 5

17 5

12 5

12

50
50

20

1,62 5

2,217
5

50

2,217
5

20
1,012,26

27 75 4775
125

4,652
5

15

30

2,60

30

1,53
2,51

1,
67

3,
00

75
1,

11
1,

61
5

2,
63

75
74

75
88

25

2,63

12 5

2,56 5

12 5

2,03

12 5

1,95

12 5

65

12 5

2,05 5

12 5

885 525
125

1,53

2,26

1175

4,7125

315

36
25

1,38

21 2,735

1,012,26

15

885

2,26

7825 125

2,245

30
2,

67
5

15

1,69 25

1,82 5

30

2,00 25

30

1,82 5

30

1,54 25

30

30

1,012,20

1,012,26

1,012,26

44 25

36

1,20
2,46 5

1,53
2,51

1,9775

2,
33

5

2,332
5

10

125

12 5

3,57

30

3,56 75

12 5

50

50

15

1,62 5

2,26

15

1,62 5

2,26

15

1,62 5

2,26

3,70

30

3,69 25

12 5
3,66

12 25

3,78 5

122
5

2,297
5

125

2,
05

75

56751,5175

4,672
5

125

2,
14

125

12 5

15

1,012,26

12 75

15

1,62 5

2,26

2,485

2,50

122
5

2,237
5

125

25
25

4525

1,53
2,51

1,3352,00

69
25

2,
12

75
77

21
5

66

60

30
40

OK Geländer +5,72

O
KF

FB
 +

4,
48

5
O

K 
Ab

di
ch

tu
ng

 +
4,

39
5

1,25 1,25 1,25 501,251,251,25
1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

50

50

50

1,25
1,25

68
64

1,25
1,25

1,25
1,25

50
50

50

50

50

75

1,50

75

75

75

75

1,50

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,00

1,50

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,50

1,25

1,25

20
5

1,
87

25

1,75 1025

1025 64

10
25

98
5

2375 13

10
25

42
75

1725 47

71

40
322

5
45

255

35

657
5

20

13

30

30
50

20
30

45

1,15

692
5

5

2,51

7925875

2,
20

25
17

25

10
27

25

20 2,025

17 875

52
25

17
25

16
75

63
75

825 1,4475

17
25

52
75

2,8175 275 35

3,
70

75
4,

72
25

3
73

35
2,

00
5

10
25

24
75

1,
15

5
2,

68
5

2,
31

5
4,

92
75

93
5

725

2,6675 165 185

1,155

1,
01

2,
01

25
2,

50
5

2,
98

75

1,26

7825

1,
30

75

1,0575

38
5

65

3,0325 2725

87
5

15

1,995 1,28

2,
00

40
5

8,69 25

1075 30

4,
63

75

12 5

125

33

1,
35

25

2,875

35
25

69

2,795 23

5925 2,4325

2,
53

5

59

1,
75

5

2,8425

9,575 307,4875 315

12
5

7,11 75

215 2,935

2,
08

2,
06

5

1,92

53
5

30

3,62 25

12 5

1,29 25

92 25

12 5

62
75

25
2,

45
25

4,
23

25
62

50
1,

87
50

15
1,012,26

20

1,62 5

2,26

30 166325

1,
67

73

82
75

385

12 25

3,44 75

30

3,57

30

20

1,53

4,597
5

6,327
5

4,937
5

927
5

50

89

50

1,057
5

+4,4775+4,4775

fb/BBW

fb/BBW

fb/BBW

fb

fb

fb

fb/BBW

fb/BBW

fb/BBW

fb

fb

Terrasse 1
nach Angaben HLS

A 68,5 m²
Vr 2,26 l/s

VNot 1,37 l/s

fh/rdts

fh/rdts

fh/rdts

fh/dt

fh/dt

fb/dt

WD 35/15 (K)

OK: -0
,300 UKRD

21 STG x 16,7 cm
 

x 29 cm
 

OKFFB +4,465

OK NE +4,36
Speier
DN 80 gem. 
Angabe HLS
in Dämmebene verlegt

Speier
NE 1.OG

OKFFB +4,43
OK HE +4,325

DN 80 gem. 
Angabe HLS
in Dämmebene verlegt

Ka
st

en
rin

ne
 m

it 
G

itt
er

ro
st

ab
de

ck
un

g:
 

tri
tts

ich
er

,  
ro

lls
tu

hl
ge

re
ch

t, 

ve
rs

ick
er

un
gs

of
fe

n 
in

 

Dr
än

m
at

te
, m

it 
Bo

hr
un

g 
fü

r 

Tü
rs

ch
we

lle
ne

nt
wä

ss
er

un
g 

un
d 

m
it 

fre
ie

m
 A

bl
au

f

E1_S_420
WC H Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 6,99 m2

U: 10,579 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_414
EDV-Verteilerraum
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 4,74 m2

U: 9,450 m
LRH: 3,050 m
(UK TGA min.: 2,50 m)

E1_S_416
ELT-Verteilraum
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 4,74 m2

U: 10,0475 m
LRH: 3,050 m
(UK TGA min.: 2,50 m)

E1_S_417
Schachtflächen S5
NGF: 4,01 m2

U: 9,484 m
LRH: 3,050 m

E1_S_422
Kopierer/ Drucker
D14 - AHD - GK glatt
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 5,22 m2

U: 10,579 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_413
Putzmittelraum
D14 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,37 m2

U: 11,917 m
LRH: 2,500 m

E1_S_415
Aufzug
NGF: 5,21 m2

U: 10,404 m
LRH: 3,050 m

E1_S_421
WC H Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 5,53 m2

U: 9,509 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_419
WC D Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,16 m2

U: 11,386 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_418
WC D Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 5,47 m2

U: 9,560 m
LRH AHD: 2,500 m

E.1
Treppenhaus E
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
NGF: 42,68 m2

U: 29,456 m
LRH: 3,050 m

E1_S_502
Flurzone
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
NGF: 92,17 m2

U: 101,994 m
LRH AHD: 2,500 m

E1_S_322
Teeküche / Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 33,51 m2

U: 24,999 m
LRH AHD: 2,850 m

1.05
Dachterrasse begehbar
F: 61,41 m2

NGF: 61,41 m2

U: 34,5775 m
B: Plattenbelag

DD 2,00 25 /2,60
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