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Estrich auf Dämmlage

Raumstempel

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte
Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

E0_S_307
Raumname

NGF: 40,11 m2

LRH: 4,050 m

B:

 

B.01
D:

 

D.01

Ebene-Raumnummer
Raumbezeichnung

Nettoraumfläche in m²
Lichte Raumhöhe

Bodenbelag
Deckenbekleidung

Boden/Deckenbelag Tragschicht

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Türen 32 / SK2
              R´w / Schallschutzklasse

Wände ≥52 dB / Rw (Laborwert)

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
NE Notentwässerung
DE Dacheinlauf
HK Heizkörper
Li. LH lichte Höhe
ELT Elektroplanung
RLT Raumlufttechnik
EUV Elektro-Unterverteilung
S Sanitär
L Lüftung
HPD Hochpunkt Dämmung
TPD Tiefpunkt Dämmung

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch
BA=Bodenaussparrung

WS=Wandschlitz

KBZ-D=Kernbohrzone DeckeKBZ-B=
Kernbohrzone Boden

Schallschutz:

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
08 05.03.2026 sc/

pfe/
tgö

Kernbohrzonen Heizung angepasst
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A 70 m²
Vr 2,31 l/s

V Not 1,40 l/s

Terrasse 2a
A ~ 71 m2

Terrasse 2b
A ~ 99 m2
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Rampen auf Dachterrassen innen
s. Detail DE_--_640

E4_S_418
Kopierer/ Drucker
D14 - AHD - GK glatt
BA08 | Linoleum 01
Estrich auf Dämmlage
NGF: 5,35 m2

U: 9,322 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_409
Kopierer/ Drucker
D14 - AHD - GK glatt
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,88 m2

U: 11,917 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_411
Aufzug
NGF: 5,21 m2

U: 9,204 m
LRH: 3,050 m

E4_S_416
WC H Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 6,99 m2

U: 10,579 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_417
WC D Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 5,32 m2

U: 9,509 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_415
WC H Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,16 m2

U: 10,708 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_414
WC H Mitarbeiter
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
NGF: 5,47 m2

U: 9,560 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_413
Schachtflächen S5
NGF: 4,01 m2

U: 8,284 m
LRH: 3,050 m

E4_S_412
ELT-Verteilraum
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 4,74 m2

U: 8,8475 m
LRH min.: 2,500 m

E4_S_410
EDV-Verteilerraum
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 4,74 m2

U: 8,850 m
LRH min.: 2,500 m

E4_S_314
Büro "Sachbearbeitung" (2-Pers. Büro)
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,93 m2

U: 12,788 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_315
Büro "Sachbearbeitung" (2-Pers. Büro)
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,18 m2

U: 12,7605 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_502
Flurzone
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
NGF: 88,60 m2

U: 98,0955 m
LRH AHD: 2,500 m

E4_S_316
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 39,41 m2

U: 29,1515 m
LRH AHD: 2,750 m

E4_S_313
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 64,87 m2

U: 40,9245 m
LRH AHD: 2,750 m

E4_S_318
Besprechung
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 15,58 m2

U: 16,1255 m
LRH AHD: 2,850 m

E4_S_319
Teeküche / Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA12 | Linoleum 04
Hohlboden Fließestrich
NGF: 16,78 m2

U: 16,720 m
LRH AHD: 2,850 m

E4_S_312
Büro  (1-Pers. Büro)
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,95 m2

U: 11,7295 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_317
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 56,86 m2

U: 36,401 m
LRH AHD: 2,850 m

E4_S_311
Kommunikation
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,31 m2

U: 11,788 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_310
Besprechung
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 16,64 m2

U: 16,626 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_309
Büro  (1-Pers. Büro)
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,53 m2

U: 11,976 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_320
Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,75 m2

U: 11,3995 m
LRH AHD: 2,850 m

E4_S_308
Büro  (1-Pers. Büro)
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 7,95 m2

U: 11,6465 m
LRH AHD: 2,700 m

E4_S_321
Kommunikation
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 8,06 m2

U: 11,996 m
LRH AHD: 2,850 m

E4_S_307
Bürozone "Sachbearbeitung" 
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 68,25 m2

U: 44,3635 m
LRH AHD: 2,750 m

E4_S_501
Flurzone
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
NGF: 132,35 m2

U: 112,1495 m
LRH AHD: 2,500 m

E.4
Treppenhaus E
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
NGF: 42,72 m2

U: 29,4665 m
LRH: 3,050 m

E4_200
Nische
D13 - AHD GK gelocht
BA08 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
NGF: 1,39 m2

U: 5,6285 m
LRH AHD: 2,500 m

4.01
Dach (begrünt)
F: 43,93 m2

NGF: 43,93 m2

U: 30,6785 m
B: Extensiv begrünt

4.01
Dachterrasse begehbar
F: 105,63 m2

NGF: 105,63 m2

U: 47,5795 m
B: Plattenbelag

DD 2,00 25 /2,60
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