
Lager 

Schulstraße

Sitznische

Anlieferung

Terrasse

Eingang

67,66

Diff.raum
0.05.1

29,99

3,20D 1

F 1
Diff.raum
0.05.2

29,99

3,20D 1

F 1

WC-J
0.36

17,36

2,80D 2

F 2

DAZ Raum
0.04.1

71,47

3,20D 1

F 1

Technik
0.35

3,53

3,62D 3

F 3

Technik
0.37

3,68

3,62D 3

F 3

WC B / Du.
0.34

6,88

2,80D 2

F 2

WC-M
0.33

17,34

2,80D 2

F 2

SLZ/Schulb.
0.03

73,80

3,20D 1

F 1

Aula
0.01

141,1

3,20D 1

F 4

Schulstraße
0.02

306,5

3,20D 1

F 4

Kunst/Werkr
0.32

75,08

3,20D 1

F 1

Musikraum
0.31

71,33

3,20D 1

F 1

Musiklager
0.31.1

14,43

3,62D 3

F 1

Mensa
0.22

121,19

3,20D 5

F 1

Digitalisierg.
0.21

75,94

3,20D 1

F 1

Ausgabekü.
0.25

38,04

2,80D 4

F 5

Spülküche
0.24

15,04

2,80D 4

F 5

Abst/Lager
0.28

13,53

2,80D 4

F 5

Pers./Umkl.
0.29

9,72

2,80D 2

F 5

Pers. WC
0.30

2,45F 5

Müllraum
0.26

7,38

2,50D 4

F 5

Stuhl/Tischl.
0.20

24,54

3,62D 3

F 1

Technik
0.19

46,25

3,62D 3

F 3

Diff.raum
0.04.2

14,16

3,20D 1

F 1

Anlieferung
0.27

7,13

2,51D 6

F 5
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A

WD 55/60 (L) 
OK +3,20

WD 55/60 (L) 
OK +3,20

55
65

92
55

2x E-WD 50x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 20x10
UKDB = 
2,50m OKFFB

2x E-WD 30x10
UKDB = 
3,00m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,00m OKFFB

E-WD 20x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 50x10
UKDB = 
3,00m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,00m OKFFB

E-WD 50x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

2x E-WD 50x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

2x E-WD 30x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 20x10
UKDB = 
2,50m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,00m OKFFB

E-DD 30x15E-WD 30x10
UKDB = 3,00m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,48m OKFFB

mögliche KB
3x E-KB Ø10
UKKB = 
3,38m OKFFB

E-WD 50x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 50x10
UKDB = 
3,38m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,48m OKFFB

E-WD 30x10
UKDB = 
3,48m OKFFB

WD 20/15 UKD
(Heizung)

WD 15/15 UKD
(Sanitär)

WD 10/10
OK +3,58 (UKD)
(Sanitär)

KB örtlich
Ø6 cm
(Sanitär)

WD 10/20
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär) DD 10/15

(Sanitär)

WD 40/40
OK +3,48 (UKD)
(Lüftung+Sanitär)

DD 24/10 
(Heizung 
+Sanitär)

WD 20/30 UKD
(Sanitär)

DD 10/10
(Sanitär)

DD 15/10
(Heizung)

DD 12/12
(Sanitär)

WD 24/20
OK +3,00
(Heizung)

KB Ø10 cm
OK +3,45 (UKD)
(Sanitär)

WD 15/15
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär)

WD 15/15
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär)

WD 20/20
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär)

KB örtlich
Ø15 cm
(Heizung)

DD 30/30 
(Lüftung)

2 x DD 30/30 
(Lüftung)

2 x WD 25/25
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

2 x WD 60/30
OK +3,58 (UKD)
(Lüftung)

WD 45/45
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

2 x WD 50/50
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

WD 25/h=35 UKD
(Lüftung)

WD 70/40 UKD
(Lüftung)

4 x WD 25/h=30 UKD
(Lüftung)

DD 70/25 
(Lüftung)

2 x WD 25/h=30 UKD
(Lüftung)

2 x WD 25/h=30 UKD
(Lüftung)

WD 40/25
OK +3,48 (UKD)
(Lüftung)

WD 60/37 UKD
(Lüftung)

DD 15/10 
(Heizung)

DD 20/10 
(Heizung)

DD 15/10 
(Heizung)

DD 15/10 
(Heizung)

DD 15/10 
(Heizung)

DD 15/10 
(Heizung)

WD 24/24 UKD 
(Heizung)

WD 24/24 UKD 
(Heizung)

WD 40/24 UKD
(Heizung 
+Sanitär)

WD 40/24 UKD
(Heizung+Sanitär)

WD 40/24
OK +3,58 (UKD) 
(Heizung+Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 12/12 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 15/15 
(Sanitär)

DD 30/15 
(Heizung 
+Sanitär)

DD 12/12 
(Sanitär)

DD 20/20 
(Sanitär)

DD 15/15 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

DD 12/12 
(Sanitär)

3 x WS ab RFB
b = 20 cm
t = 8 cm
h = 150 cm
 (Sanitär)

KB örtlich
Ø7 cm
(Sanitär)

WS 15/10 ab
RFB, raumhoch 
(Sanitär)

WS 6/6 ab
RFB, raumhoch 
(Sanitär)

KB örtlich
Ø6 cm
(Sanitär)

WD 15/15
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär)

WD 24/20
OK +3,48 (UKD)
(Heizung)

WD 24/20
OK +3,58 (UKD)
(Heizung)

WD 24/20
OK +3,48 (UKD)
(Sanitär)

WD 24/24
OK +3,45
(Sanitär)

WD 40/35
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

WD 24/24
OK +3,62 (UKD)
(Heizung)

WD 24/24
OK +3,62 (UKD)
(Heizung)

WD 30/30
OK +3,58 (UKD)
(Lüftung)

WD 30/30
OK +3,58 (UKD)
(Lüftung)

2 x WD 60/40
OK +3,48 (UKD)
(Lüftung)

WD 30/40
OK +3,08 (40 UKD)
(Lüftung+Sanitär)

2 x WD 60/40
OK +3,48 (UKD)
(Lüftung)

WD 60/37 UKD
(Lüftung)

WD 60/37 UKD
(Lüftung)

2x WD 60/35 UKD
(Lüftung)

WD 90/50
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

2 x WD 25/35
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

3 x WD 25/35
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

WD 223,5/50
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

WD 180/50
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

WD 36/24 
OK +3,62 (UKD)
(Heizung+Sanitär)

WD 30/15 UKD
(Heizung)

WD 40/20 UKD
(Heizung)

WD 24/20 UKD
(Heizung)

WD 20/10 
örtlich Bohren
(Heizung)

WD 50/20 UKD
(Heizung)

WD 45/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 30/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 20/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 30/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 40/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 40/17 ü.RFB
(Heizung)

WD 10/10 UKD
(Sanitär)

WD 10/10 UKD
(Sanitär)

WD 10/10 UKD
(Sanitär)

WD 24/24 UKD 
(Heizung)

WD 10/10 UKD
(Sanitär)

KB örtlich
Ø15 cm
(Sanitär)

DD 10/10 
(Sanitär)

WD 20/20 UKD
(Sanitär)

WS 20/8 ab RFB 
raumhoch (Sanitär)

WD 10/10 UKD
(Sanitär)

DD 25/25 
(Sanitär)

DD 25/25 
(Sanitär)

DD 25/25 
(Sanitär)

DD 15/15 
(Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
h = 60 cm (Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
h = 60 cm (Sanitär)

WS 30/8 ab
RFB  rh (Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
h = 50 cm (Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
h = 65 cm (Sanitär)

2 x WS 10/8
UK 100 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

WS 30/8 ab RFB 
raumhoch (Sanitär)

2 x WS 10/8
UK 145 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

WS 30/8 ab RFB 
raumhoch (Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
raumhoch (Sanitär)

WS 10/8
UK 135 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

WS 10/8
UK 135 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

2 x WS 10/8
UK 60 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

WS 10/8 ab RFB 
h = 70 cm (Sanitär)

WS 20/8 ab RFB 
raumhoch (Sanitär)

WD 24/20
OK +3,48 (UKD)
(Heizung)

Lage anpassen!

2 x WS 10/8
UK 100 cm ü.RFB 
bis UKD (Sanitär)

WD 30/45
OK +3,62 (UKD)
(Lüftung)

BD 50/50 

BD 50/50 

BD 50/50 

BD 50/50 

BD 50/50 

BD 50/50 

BD 50/50 

KB Ø158 mm
m. oberer Flanschvertiefung 
Ø 260 mm, t =10 mm

KB Ø158 mm
m. oberer Flanschvertiefung 
Ø 260 mm, t =10 mm

KB örtl.
ø 6 cm 
(Sanitär)

KB örtl.
ø 6 cm 
(Sanitär)

KB örtl.
ø 8 cm 
(Sanitär)

KB örtl.
ø 7 cm 
(Sanitär)

WD 32/72 UK 
26 ab OKFFB

KB örtlich
Ø10 cm
(Sanitär)

DD 12/15 +
WS raumhoch 
(Sanitär)
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Leerrohre zum Schacht unter 
der Sohle s. Detail AD 01.20f 
und Planung RTS/IB Krefft
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