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Hinweis Planunterlagen:

Die Planunterlagen wurden auf Grundlage der Bestandaufnahme vom 15.03.2018 des Architekturbiros Schiefke, Kuhstralie 31,
47495 Rheinberg, sowie eines 3D-Teilaufmales (Punktwolke und 360° Fotos mit Messfunktion) des Gebaudes vom 22.05.2023
des Vermessungs- und Ingenieurbiros Dipl. Ing. Gunnar Méller, Osningstraf’e 12, 33605 Bielefeld, erstellt. Bei grundlegenden
Abweichungen ist Rlcksprache mit dem Biro baulampe architekten PartG mbB zu halten.

Die neue festgesetzte OKFF in allen Geschossen ist mit Vorbehalt zu sehen. Die entgultige Festlegung der neuen Oberkante
Fertigfussboden erfolgt nach Abbruch aller Bestandsfussbodenaufbauten.

Hinweis Rohbau:

Zum Zeitpunkt der Planerstellung lag baulampe architekten PartG mbB keine entgultige Planung der Aufzlige vor. Die
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| Abmessungen der Decken bzw. Deckendurchbriiche kann erst nach Vorlage der Aufzugsplanung bindend angegeben werden.
I

Open Library-Lesegerat Q Anderungswolke

Automatische Tir/ I ™

Taster g pi In Klarung/Bearbeitung

Raum buchbar:

Automatische Schloss-
entriegelung per Schlisselkarte/
QR-Code; Displayanzeige neben OKFF
Tar

BRH bezogen auf OKFF

bezogen auf 60.93m UNN

"ZGK"  Zugangskontrolle
'AS" Automatisches Schlof3 RWA
"AT Automatische Tur

"AT Taster

Tur, dichschliefsend
wie 6ffnet

ATs"  Sensor sich die Tar

Brandschutztir

'AT,s"  Offnen mit Kontrolle

TUrnummerierung: T Geschoss.Nummer
Fensternummerierung: _F Geschoss.Nummer

7,
///// ////// Stahlbeton, gem. Statik
IRIn, Z

Feuerwehranlaufpunkt

Feuerwehr-Informations- und
Bediensystem

Brandmeldeanlage flachendeckend

W
<

Notausgang

‘E

Mauerwerk, tragend, gem. Statik 2. Rettungsweg

5
=

Mauerwerk, nichttragend, gem. Statik Anleiterstelle fir Drehleiter

Abbruch

Innenddmmung

1

Die Haustechnischen Angaben sind vom Fachplaner zu prifen/ sind mit der Fachplanung
abzugleichen. Unstimmigkeiten sind mit dem Fachplaner zu klaren.

Alle in diesem Plan enthaltenen Héhenangaben beziehen sich auf Oberkante FertigfuRboden.

Alle MaRe sind vom Ausfihrenden vor Ort zu prifen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung umgehend zu klaren.
Alle MaRe ablesen, nicht abgreifen!

Diese Zeichnung und die darin enthaltenen Darstellungen sind Eigentum des Blros baulampe architekten PartG mbB und unterliegen dem
Urheberrecht des Blros baulampe architekten PartG mbB. Jegliche Nutzung, auch zum Zweck der Anmietung oder Vermietung, Verwertung,
Vervielfaltigung oder Mitteilung an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das Blro baulampe architekten PartG mbB.
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