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1:50 Ausführungsplanung

Deckenspiegel Erdgeschoss Planteil 5 Gebäude Nord

12.12.25 Neubau Martin-Niemöller-Gesamtschule

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
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DA

DD

DS

FD

WA

WD

WS

2%

BE

Abgehängte Decke Nr. (sh. Liste L03)

Fußbodenaufbau Nr. (sh. Liste L01)

Leichtbauwand Nr. (sh. Liste L02)

Innentür/Außentür (sh. Liste L04)

Deckendurchbruch b/h

Fußbodendurchbruch b/h

Wanddurchbruch b/h

Wandschlitz b/h/t

Installationsschacht

Fußbodeneinlauf mit Gefälle

Fußbodeneinlauf ohne Gefälle

Deckenschlitz b/h/t

Deckenaussparung b/h/t

Wandaussparung b/h/t Fenster/Fensterelem. (sh. Liste L05)

H

L

E / NT

S

Elektrik / Niederspannungstechnik

Heizung

Lüftung

Sanitär

K Kälte

FA Fußbodenaussparung b/h/t

FK Fußbodenkanal

WDD Wanddurchbruch b/h unter RD

WDF Wanddurchbruch b/h über RFB

WAD Wandaussparung b/h/t unter RD

WAF Wandaussparung b/h/t über RFB

D
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Detail 1:1 - 1:20

Gewerke

Stahlbeton | - mit Brandschutzanf.

Mauerwerk tragend | - mit
Brandschutzanf.

Leichtbau | - mit Brandschutzanf.

Wetterschutzgitter Lüftung

MW nichttragend | - mit Brandschutzanf.

Brandwand

Stahlbeton-Fertigteil tragend | - mit
Brandschutzanf.
Oberfläche sichtbarbleibender Beton

Holz tragend | - mit Brandschutzanf.

T30 RS Tür feuerhemmend, rauchdicht und
selbstschließend

T30
Tür feuerhemmend, dicht- und
selbstschließend

T90 RS
Tür feuerbeständig, rauchdicht und
selbstschließend

RS rauchdicht und selbstschließend

F90 feuerbeständig

feuerhemmendF30

lichter DurchgangLD

F90 i.A. BW F90, in Bauart einer Brandwand

hochfeuerhemmendF60

SB

AS

FL

GPU

HB

Wand- / Deckenoberflächen (WB/DB)

Anstrich

Fliesen

Gipsputz

Kalk-Zementputz

sichtbar bleibender Beton

Holzbekleidung

GPU-H Gipsputz erhöhte Oberflächenhärte

KZPU

ZementputzZPU

Kalk-SpachtelKSP

Estrich Scheinfuge

Estrich Dehnfuge

Fugen im Estrich

Fugen im Heizestrich

FBH Küche Feldfugen (Dehnfugen)

FBH Feldfugen (Dehnfugen)
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FB 3.1.1 Linoleum
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FB 5.1.3 Fliesen

FB 5.1.3 Fliesen

FB 5.1.1 Fliesen

FB 3.1.1 Linoleum

FB 3.1.1 Linoleum

FB 6.2.2 Beschichtung hochwertig

FB 6.2.1 Beschichtung hochwertig

FB 6.2.10 Estrich Anstrich

FB 6.2.10 Estrich Anstrich

FB 6.2.10 Estrich Anstrich

FB 6.2.10 Estrich Anstrich

STB Fertigteil

FB 6.2.1 Beschichtung hochwertig
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Fliesenspiegel
1,50m ü OKFFB

Fliesenspiegel

W2-i
(Boden)

(Sturz)

70EG050
Hausmeister Werkstatt
51,50m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG045
Informatik / Selbstlernfläche
90,14m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG049
Sozialraum
23,22m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG048
Beratung
17,32m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG053
SV / Eltern
10,99m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG066a
Lager
35,06m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG046
Schulbuchausleihe
87,78m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG052
Sprechzimmer
11,88m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG068
Reinigungskräfte Umkleide
14,58m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +2,50m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG054
WC barrierefrei
7,08m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +2,50m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG058
DV + Server
26,94m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG072
NSHV
49,48m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG057
Lager
27,74m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG061
SiBel
4,31m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG060
BMZ
4,36m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG064
HAR TW+Gas+Tele
19,35m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG062
RLT
34,74m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG070
Flur
57,68m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG063
Flur
43,64m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG067
Lager
100,74m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG075
Treppenhaus 3
56,24m²
UKRD
UKAD
OKFFB
OKRFB

70EG069
PuMi Zentral
12,88m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +2,50m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG059
SAA
4,35m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG047
Leitung Inklusion
19,22m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG071a
NR Forumsfläche / Lager
46,11m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG065
Lager
50,97m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG051
Flur
43,67m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +3,25m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG055
WC
3,48m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +2,50m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG056
PuMi
3,92m²
UKRD ▲ +3,94m
UKAD △ +2,50m
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG066b
Lager
35,06m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m

70EG071b
NR Forumsfläche / Lager
46,11m²
UKRD ▲+3,94m
UKAD ohne AD
OKFFB ▽ ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m
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Einbauleuchte Langfeld

Ergänzende Legende Deckenspiegel

Aufbauleuchte Langfeld

Einbauleuchte Sanitär

Einbauleuchte Spot

Lüftung Schlitzschiene

Lüftung Zuluft

Lüftung Abluft

Lüftung Tellerventil Zuluft

Lüftung Tellerventil Abluft

Revisionsöffnung

Brandmelder in ZWD

Lautsprecher

Beamer

Brandmelder

Wärmemelder

Sicherheitsleuchte

Präsenzmelder

Steckdose 2-fach

Anschlussdose Cat 6 2x RJ45 UP

Pendelleuchte Langfeld

Deckensysteme Fachräume, Bühne
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